
 ЛЭП и ЭЛТ апрель 2017 (Утв)
Статус заявки Предприя

тие

Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность

Вид 

ремонта

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонт

а. 

Длител

ьность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленно

е время. 

Конец

Месяч

ный. 

Заявл

енное 

время

. 

Длите

льнос

ть

Условия 

произво

дства 

работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Кумертауская 

ТЭЦ – Самаровка

Заземление грозотроса. 04:00 ТР 19.04.17 19.04.17 1 дн Исходная 19.04.17 19.04.17 1 дн с отключением 17.12.2015

Отклонена БСК БСК ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-

2 – НПЗ

Капремонт, замена 

дефектных изоляторов и 

арматуры. Замена ЛР-220 

НПЗ, ПИ КС на Уфимской ТЭЦ-

2. 

3 КР 10.04.17 15.04.17 6 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом 2АТ 

на 

Кармановской 

ГРЭС.  

Разрешить 

при условии 

замкнутого 

режима 

работы 

транзита 110 

кВ Кропачёво - 

Симская-тяга - 

АМЕТ и 

потребления 

узла 110 кВ 

ПС 220 кВ НПЗ 

не более 125 

МВт. 

10.04.17 15.04.17 6 дн с отключением 30.08.2015

Отклонена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

Капремонт, замена 

дефектных изоляторов и 

арматуры.

04:00 КР 25.04.17 29.04.17 5 дн Снятая и 

отказанная

Не выполнять 

операции по 

отключению/в

ключению ВЛ 

220 кВ 

Смеловская - 

Белорецк I 

цепь, при 

отключенном 

АТГ1 ПС 500 

кВ 

Магнитогорска

я (15.05.17 - 

03.06.17)

25.04.17 29.04.17 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бугульма – 

Бекетово

Заземление г/з троса. 04:00 ТР 19.04.17 19.04.17 1 дн Измененная  21.04.17 21.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бекетово – 

Смеловская

Заземление г/з троса. 04:00 ТР 17.04.17 17.04.17 1 дн Измененная, 

разбитая

20.04.17 20.04.17 1 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-1 Замена защит АТ-1. ВЗ ВПр 03.04.17 21.04.17 19 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 1,2 

СШ 500 кВ и АТ-

2,5,6 на ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017 г. 

03.04.17 30.04.17 28 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма

ВЛ 220 кВ Аксаково – 

Бугульма в работе тупиком с 

ПС 500 кВ Бугульма, в связи с 

выводом в ремонт АТ-1 ПС 

220 кВ Аксаково

ВЗ ЗРР 03.04.17 30.04.17 28 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 1,2 

СШ 500 кВ и АТ-

2,5,6 на ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017 г. 

03.04.17 30.04.17 28 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ОВ-110 Подключение новых 

устройств РЗА и их 

опробование.

ВЗ ВПр 03.04.17 30.04.17 28 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 1,2 

СШ 500 кВ и АТ-

2,5,6 на ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017 г.

03.04.17 30.04.17 28 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ШСВ-110 Пдключение новых устройств 

РЗА и их опробование.

ВЗ ВПр 03.04.17 30.04.17 28 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 1,2 

СШ 500 кВ и АТ-

2,5,6 на ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017 г.

03.04.17 30.04.17 28 дн с отключением 22.08.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-220 АТ-1 Замена защит АТ-1. ВЗ ВПр 03.04.17 30.04.17 28 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтами 1,2 

СШ 500 кВ и АТ-

2,5,6 на ПС 500 

кВ Бекетово. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017 г.

03.04.17 30.04.17 28 дн с отключением 18.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 35 кВ Аксаково – 

Белебей 1

СР ЛР-35 и РП-4, Ревизия 

ВЧЗК.

06:00 СР 26.04.17 28.04.17 3 дн Исходная 26.04.17 28.04.17 3 дн с отключением 09.12.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 220 кВ Буйская – 

Аргамак

Вывести в резерв для 

опробования прохождения 

команд ПРМ АКА-100 ВЛ 220 

кВ Буйская – Аргамак.

04:00 БВР 05.04.17 06.04.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово и АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017.

05.04.17 06.04.17 2 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-220 Опробование прохождения 

команд ПРМ АКА-100 ВЛ 220 

кВ Буйская – Аргамак.

01:00 ВПр 06.04.17 06.04.17 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово и АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017.

06.04.17 06.04.17 1 дн с отключением 06.11.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОСШ-220 ПИ ТН-220 ОСШ. 04:00 ТР 12.04.17 12.04.17 1 дн Исходная 12.04.17 12.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-220 2 СШ ПИ ТН-220, ОПН-220 2СШ 04:00 ТР 11.04.17 11.04.17 1 дн Исходная 11.04.17 11.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ТН-220 1 СШ ПИ ТН-220, ОПН-220 1СШ, 04:00 ТР 10.04.17 10.04.17 1 дн Исходная 10.04.17 10.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ 110 Опробование команд ПРМ 

АКА-100.

02:00 ВПр 13.04.17 13.04.17 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово и АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017.

13.04.17 13.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Чекмагуш-1 Опробование команд ПРМ 

АКА-100.

02:00 ВПр 11.04.17 11.04.17 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово и АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017.

11.04.17 11.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением 26.11.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-1 Опробование команд ПРМ 

АКА-100.

02:00 ВПр 07.04.17 07.04.17 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово и АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017.

07.04.17 07.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-2 Опробование команд ПРМ 

АКА-100.

02:00 ВПр 10.04.17 10.04.17 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово и АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017.

10.04.17 10.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением 01.08.2014



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-220 Буйская ТР В-220, ПИ ТТ-220 04:00 ТР 13.04.17 14.04.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово и АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017.

13.04.17 14.04.17 2 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Чекмагуш-2 Опробование команд ПРМ 

АКА-100

02:00 ВПр 12.04.17 12.04.17 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 1 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово и АТ-2 

ПС 500 кВ 

Буйская. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017.

12.04.17 12.04.17 1 дн с отключением 05.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

ВЛ 110 кВ Аргамак – 

Болтачево 2

ТР ЛР-110 Болтачево 2. 04:00 ТР 18.04.17 19.04.17 2 дн Исходная 18.04.17 19.04.17 2 дн с отключением 15.07.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

2АТ ТР АТ, ПИ. 04:00 ТР 10.04.17 15.04.17 6 дн Исходная 10.04.17 15.04.17 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1АТ ТР АТ, ПИ. 04:00 ТР 17.04.17 22.04.17 6 дн Исходная 17.04.17 22.04.17 6 дн с отключением 21.08.2015

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОВ-110 Текущий ремонт В-110, ТО  

ТТ-110

04:00 ТР 10.04.17 11.04.17 2 дн Снятая и 

отказанная

10.04.17 11.04.17 2 дн с отключением 08.10.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-2 ТО ТТ-110 02:00 ТР 12.04.17 12.04.17 1 дн Снятая и 

отказанная

12.04.17 12.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением 13.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-2 ТО ТТ-110 04:00 ТР 13.04.17 13.04.17 1 дн Исходная 13.04.17 13.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением 06.08.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-220 1АТ Текущий ремонт 

выключателя, ТО ТТ-220

04:00 ТР 17.04.17 22.04.17 6 дн Снятая и 

отказанная

17.04.17 22.04.17 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-220 ТР ОР-220 присоединений 04:00 ТР 10.04.17 15.04.17 6 дн Исходная Совместно с 

ремонтом 2АТ. 

10.04.17 15.04.17 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1АТ ТР ТР-220, ПИ 1АТ, замена 

ШАОТ.

03:00 ТР 24.04.17 28.04.17 5 дн Измененная Корр. ЧРДУ. 25.04.17 29.04.17 5 дн с отключением 21.11.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОВ-110 Для подмены В-110 Узян. ТР 

ШР-1

04:00 ЗРР 27.04.17 27.04.17 1 дн Исходная 27.04.17 27.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

без отключения 26.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ОВ-110 ТР ШР-1 03:00 ТР 26.04.17 26.04.17 1 дн Исходная 26.04.17 26.04.17 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ШСВ-110 Профвосстановление РЗА. 03:00 ВПр 24.04.17 28.04.17 5 дн Исходная 24.04.17 28.04.17 5 дн с отключением 30.09.2015



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

1 СШ 110 кВ ТР ШР-1 присоединений 03:00 ТР 24.04.17 28.04.17 5 дн Исходная 24.04.17 28.04.17 5 дн с отключением 04.10.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ТН-110 1 СШ ТР ШР-1. 02:00 ТР 25.04.17 25.04.17 1 дн Исходная 25.04.17 25.04.17 1 дн с отключением 13.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВМ-220 1АТ ТР В-220 1АТ, ТР -220 1АТ. 03:00 ТР 24.04.17 28.04.17 5 дн Измененная Корр. ЧРДУ. 25.04.17 29.04.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВЛ 220 кВ Смеловская – 

Белорецк-220 №1

В связи с выводом в ремонт 

АТ-1.

03:00 ВПр 24.04.17 28.04.17 5 дн Измененная Корр. ЧРДУ. 25.04.17 29.04.17 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 Затон ТО ТТ 220 В2 Затон 04:00 ТР 01.04.17 04.04.17 4 дн Исходная Разрешить 

совместно с 

2СШ 220 кВ. 

01.04.17 04.04.17 4 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 Затон ТО ТТ-220 В2 Затон. 

Подключение новых 

устройств РЗА и их 

опробование.

03:00 ТР 16.03.17 04.04.17 20 дн Исходная 16.03.17 04.04.17 20 дн с отключением 22.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-1 ТР АТ-1, ШР-1 В1-220 Затон, 

испытание: АТ, ОПН-220 АТ-

1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-

1, замена ОСИ на: ТР-110 АТ-

1, первый профконтроль и 

опробование защит.

03:00 ТР 06.04.17 16.04.17 11 дн Исходная Разрешить 

при условии 

потребления 

узла 110 кВ 

ПС 220 кВ НПЗ 

не более 120 

МВт и начала 

паводка на 

Павловской 

ГЭС (Рген. 

ПГЭС не 

менее 120 

МВт).

06.04.17 16.04.17 11 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В1-220 Затон ТО ТТ 220 В1 Затон , ТР ШР-1 

В1-220 Затон.

03:00 ТР 13.04.17 16.04.17 4 дн Исходная Разрешить 

совместно с 

1СШ 220 кВ. 

13.04.17 16.04.17 4 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

СВ-110 3-4 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 16.03.17 04.04.17 20 дн Исходная 16.03.17 04.04.17 20 дн с отключением 29.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 1-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 16.03.17 04.04.17 20 дн Исходная 16.03.17 04.04.17 20 дн с отключением 09.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 ТЭЦ-2 ТР ШР-2 В2-220 ТЭЦ-2. 

Подключение новых 

устройств РЗА и их 

опробование.

03:00 ТР 16.03.17 04.04.17 20 дн Исходная 16.03.17 04.04.17 20 дн с отключением 09.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В2-220 ТЭЦ-2 ТР ШР-2 В2-220 ТЭЦ2 04:00 ТР 01.04.17 04.04.17 4 дн Исходная Разрешить 

совместно с 

2СШ 220 кВ. 

01.04.17 04.04.17 4 дн с отключением 09.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 АТ-1 СР (Замена  ОСИ) ТР-110 АТ-1 03:00 СР 06.04.17 16.04.17 11 дн Исходная Разрешить 

совместно с 

АТ-1. 

06.04.17 16.04.17 11 дн с отключением 28.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

СВ-110 1-2 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 16.03.17 04.04.17 20 дн Исходная 16.03.17 04.04.17 20 дн с отключением 15.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ШСВ-110 1-3 Опробование взаимодействия 

защит.

02:00 ВПр 16.03.17 04.04.17 20 дн Исходная 16.03.17 04.04.17 20 дн с отключением 24.07.2015



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 СПП-2 Первый профконтроль РЗА 04:00 ВПр 03.04.17 07.04.17 5 дн Исходная 03.04.17 07.04.17 5 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

1 сш-220 ТР ШР-1 В1-220 Затон 04:00 ТР 13.04.17 16.04.17 4 дн Исходная Разрешить 

при условии 

потребления 

узла 110 кВ 

ПС 220 кВ НПЗ 

не более 120 

МВт и начала 

паводка на 

Павловской 

ГЭС (Рген. 

ПГЭС не 

менее 120 

МВт). 

13.04.17 16.04.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 1-3 СР-110  ОСШ 1-3, ТР ТН-110 

ОСШ 1-3 ф.А.

03:00 СР 10.04.17 13.04.17 4 дн Исходная 10.04.17 13.04.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

2 сш-220 ТР ШР-2 В2-220 ТЭЦ2 06:00 ТР 01.04.17 04.04.17 4 дн Исходная Не 

совмещается с 

ремонтом АТ-

2 ПС 500 кВ 

Буйская. 

Разрешить 

при условии 

нахождения 

ВЛ 110 кВ 

Кропачево - 

Симская-тяга 

1,2 в 

транзите. 

Разрешить 

при условии 

работы 

транзита 110 

кВ Кропачёво - 

Симская-тяга - 

АМЕТ и 

потреблении 

узла 110 кВ 

01.04.17 04.04.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

2 сш-220 ТР ШР-2 В2-220 ТЭЦ-2. 03:00 ТР 16.03.17 04.04.17 20 дн Исходная 16.03.17 04.04.17 20 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 СР СР-110  ОСШ 1-3, ОР-110 

АТ-1,ТР ТН-110 ОСШ 2-4 ф.А.  

03:00 СР 07.04.17 16.04.17 10 дн Исходная 07.04.17 16.04.17 10 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-2 Замена защит АТ-2. ТР АТ-2, 

ПИ АТ-2, ОПН-220, 110, 35 АТ-

2.

ВЗ ВПр 16.03.17 04.04.17 20 дн Исходная  Разрешить 

при условии 

работы 

транзита 110 

кВ Кропачёво - 

Симская-тяга - 

АМЕТ и 

потреблении 

узла 110 кВ 

ПС 220 кВ НПЗ 

не более 125 

МВт.  

16.03.17 04.04.17 20 дн с отключением 20.12.2013



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-2 Т.Р. :АТ-2, :ШР-2 В2-220 

ТЭЦ2, испытание: АТ, ОПН-

220 АТ-2,  ОПН-110 АТ-2, ОПН-

35 АТ-2, Т.О: ТН-35 АТ-2 

06:00 ТР 01.04.17 04.04.17 4 дн Исходная Не 

совмещается с 

ремонтом АТ-

2 ПС 500 кВ 

Буйская. 

Разрешить 

при условии 

работы 

транзита 110 

кВ Кропачёво - 

Симская-тяга - 

АМЕТ и 

потреблении 

узла 110 кВ 

ПС 220 кВ НПЗ 

не более 125 

МВт.  

01.04.17 04.04.17 4 дн с отключением 20.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

КВЛ 220 кВ Ново-

Салаватская ПГУ – 

Самаровка

ТР  ВЧЗК, отбор проб масла с 

ТН-220, замена подставной 

изоляции.

02:00 ТР 21.04.17 26.04.17 6 дн Исходная ОРДУ: Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Магнитогорска

я - 

Ириклинская 

ГРЭС в период 

с 27.04.17 по 

11.05.17

21.04.17 26.04.17 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В2-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

Первый профконтроль защит. 04:00 ВПр 21.04.17 26.04.17 6 дн Исходная 21.04.17 26.04.17 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В1-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

Первый профконтроль защит. 04:00 ВПр 21.04.17 26.04.17 6 дн Исходная 21.04.17 26.04.17 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ТН-220 Ново-Салаватская 

ПГУ

Отбор проб масла с ТН-220. 02:00 ТР 21.04.17 26.04.17 6 дн Исходная 21.04.17 26.04.17 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-4 ТР, ПИ АТ-4, ОПН-220,110,10 

АТ-4. ТР ОР-110

06:00 ТР 24.04.17 28.04.17 5 дн Исходная 24.04.17 28.04.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-3 ТР, ПИ АТ-3, РБНГ-10 кВ АТ-3, 

ОПН-220,110,10 АТ-3.

06:00 ТР 17.04.17 21.04.17 5 дн Исходная 17.04.17 21.04.17 5 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, РБНГ-10 кВ АТ-1, 

ОПН-220,110,10 АТ-1. ПК 

комплекта защит ст. 220кВ.

06:00 ТР 03.04.17 07.04.17 5 дн Исходная 03.04.17 07.04.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-110 Набережная-2 ТО, отбор проб масла с ТТ-

110.

03:00 ТР 11.04.17 11.04.17 1 дн Исходная 11.04.17 11.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-110 Набережная-1 ТО, отбор проб масла с ТТ-

110.

03:00 ТР 10.04.17 10.04.17 1 дн Исходная 10.04.17 10.04.17 1 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 АТ-4 ТО ТТ, отбор проб масла. 03:00 ТР 24.04.17 28.04.17 5 дн Исходная 24.04.17 28.04.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 АТ-3 ТО ТТ, отбор проб масла. 03:00 ТР 17.04.17 21.04.17 5 дн Исходная 17.04.17 21.04.17 5 дн с отключением 13.10.2013



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

В-220 АТ-1 ПИ В-220. 03:00 ТР 03.04.17 07.04.17 5 дн Исходная 03.04.17 07.04.17 5 дн с отключением 27.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ШСВ-110 3-4 ТО, отбор проб масла с ТТ-

110.

03:00 ТР 13.04.17 13.04.17 1 дн Исходная 13.04.17 13.04.17 1 дн с отключением 20.10.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

СВ-110 2-4 ТО, отбор проб масла с ТТ-

110.

03:00 ТР 12.04.17 12.04.17 1 дн Исходная 12.04.17 12.04.17 1 дн с отключением 20.10.2016

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОСШ-220 ТР ОР 220 АТ-4. 04:00 ТР 24.04.17 28.04.17 5 дн Снятая и 

отказанная

24.04.17 28.04.17 5 дн с отключением 18.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОСШ-110 3-4 сш ТР ОР АТ-3 04:00 ТР 17.04.17 21.04.17 5 дн Исходная 17.04.17 21.04.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Уфа-Южная

ОСШ-110 3-4 сш ТР ОР АТ-4 04:00 ТР 24.04.17 28.04.17 5 дн Исходная 24.04.17 28.04.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-6 ТР,  обязательное 

опробование ПЖТ перед 

летним сезоном, ТО ТР-2 500 

АТ-6, ТО ТН-10 АТ-6, отбор 

проб масла.

04:00 ТР 10.04.17 14.04.17 5 дн Исходная 10.04.17 14.04.17 5 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 ТР, обязательное 

опробование ПЖТ перед 

летним сезоном, ТР ОР-220 АТ-

5, отбор проб масла; перевод 

АТ-5 ф.В под Рез.Ф. 

(реконструкция АТ с заменой 

вводов 500 и 220 кВ). Первый 

профконтроль защит АТ.

06:00 ТР 04.04.17 08.04.17 5 дн Измененная 26.04.17 30.04.17 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 ТР, обязательное 

опробование ПЖТ перед 

летним сезоном, отбор проб 

масла, ТО ОР-220 АТ-2.

04:00 ТР 26.04.17 30.04.17 5 дн Измененная 03.04.17 07.04.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЭ-110 Карламан-тяга-1 Профвосстановление защит. 04:00 ВПр 24.04.17 28.04.17 5 дн Исходная 24.04.17 28.04.17 5 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 кВ ТР ОР-220 АТ-2 02:00 ТР 03.04.17 07.04.17 5 дн Исходная Совместно с 

ремонтом АТ-

2. 

03.04.17 07.04.17 5 дн с отключением 23.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-220 кВ ТР ОР-220 АТ-5. 02:00 ТР 26.04.17 30.04.17 5 дн Исходная 26.04.17 30.04.17 5 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 АТ-6 ТО ТТ-500 В-2 АТ-6, ТО ТР-2 

500 АТ-6, отбор проб масла с 

ТТ-500 В2 АТ-6.

04:00 ТР 10.04.17 14.04.17 5 дн Исходная 10.04.17 14.04.17 5 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ВЛ 500 кВ Бугульма – 

Бекетово

ТР ВЧЗК ВЛ-500 Бугульма 

ф.АВС 

02:00 ТР 19.04.17 19.04.17 1 дн Измененная  21.04.17 21.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-500 2 СШ ТО ШР ТН-500 2СШ 04:00 ТР 03.04.17 03.04.17 1 дн Исходная 03.04.17 03.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

2 СШ-500 ТО ШР ТН-500 2СШ 04:00 ТР 03.04.17 03.04.17 1 дн Исходная 03.04.17 03.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ТН-500 1 СШ ТР ШР ТН-500 1СШ 04:00 ТР 06.04.17 08.04.17 3 дн Измененная 28.04.17 30.04.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

1 СШ-500 ТР ШР ТН-500 1СШ 04:00 ТР 06.04.17 08.04.17 3 дн Измененная 28.04.17 30.04.17 3 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Уфимская ТО ТТ-500 В-2 Уфимская 04:00 ТР 25.04.17 25.04.17 1 дн Исходная 25.04.17 25.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Уфимская ТО ТТ-500 В-1 Уфимская. 04:00 ТР 24.04.17 24.04.17 1 дн Исходная 24.04.17 24.04.17 1 дн с отключением 19.12.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 220 кВ Буйская – 

Аргамак

Вывести в резерв для 

опробования прохождения 

команд №1,2,3,4.

ВЗ БВР 05.04.17 06.04.17 2 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 2 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017. 

05.04.17 06.04.17 2 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 1СШ ТО ТН-1-110, СР ШР ТН-1-110. 06:00 ТР 15.04.17 26.04.17 12 дн Исходная 15.04.17 26.04.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 2 СШ ТР 2 СШ 500 кВ, ШР ТН-500 2 

СШ, ШР В2-500 АТ-3.

04:00 ТР 15.04.17 19.04.17 5 дн Измененная 24.04.17 28.04.17 5 дн с отключением 28.11.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-220 Опробование прохождения 

команд №2,3,4 от защит ОВ-

220.

01:00 ВПр 07.04.17 07.04.17 1 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом 2 СШ 

500 кВ ПС 500 кВ 

Бекетово. 

Оформить в 

график ремонтов 

на май 2017. 

07.04.17 07.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Испытания ОВ-110. 04:00 ТР 28.04.17 28.04.17 1 дн Исходная 28.04.17 28.04.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ШСВ-110 Испытания ШСВ-110. 04:00 ТР 18.04.17 19.04.17 2 дн Измененная Совместно с 

ремонтом 1 

СШ 110 кВ ПС 

500 кВ 

Буйская. 

19.04.17 20.04.17 2 дн с отключением 29.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-К ТР ШР-1-110 Янаул-Красная. 04:00 ТР 12.04.17 15.04.17 4 дн Измененная Совместно с 

ремонтом 1 

СШ 110 кВ ПС 

500 кВ 

Буйская.

21.04.17 24.04.17 4 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-К ТР ЛР-110 Янаул-Красная. 

Совместно с ВЛ.

04:00 ТР 25.04.17 27.04.17 3 дн Исходная 25.04.17 27.04.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-тяга-З ТР ШР-1-110 Янаул-тяга-

Зеленая.

04:00 ТР 16.04.17 17.04.17 2 дн Измененная Совместно с 

ремонтом 1 

СШ 110 кВ ПС 

500 кВ 

Буйская.

19.04.17 20.04.17 2 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением 08.12.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В2-500 АТ-3 ТО ШР В2-500 АТ-3. 04:00 ТР 17.04.17 19.04.17 3 дн Измененная 25.04.17 27.04.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ОСШ-110 ТР ОСШ-110, ОР-110 Янаул-

Красная. 

04:00 ТР 25.04.17 27.04.17 3 дн Исходная 25.04.17 27.04.17 3 дн с отключением 27.07.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

1 СШ-110 ТР 1 СШ 110, ШР-1-110 Гожан-

1, ШР-1-110 Гожан-2, ШР-1-

110 Янаул-тяга-Зеленая, ШР-1-

110 Янаул-Красная. СР ШР ТН-

1-110.

06:00 ТР 08.04.17 19.04.17 12 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом 1 

СШ 500 кВ на 

Кармановской 

ГРЭС. 

15.04.17 26.04.17 12 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-500 ТР 2 СШ 500, ШР ТН-500 2 

СШ, ШР В2-500 АТ-3.

06:00 ТР 15.04.17 19.04.17 5 дн Измененная 24.04.17 28.04.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-2 ТР АТ-2, РБА-10 АТ-2. ТО ТН-

10 АТ-2, обязательное 

опробование системы ПЖТ 

перед летним сезоном.

06:00 ТР 08.04.17 19.04.17 12 дн Измененная 17.04.17 28.04.17 12 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул – 

Буйская «Красная»

ТР ЛР-110 и ОР-110 .  04:00 ТР 25.04.17 27.04.17 3 дн Исходная 25.04.17 27.04.17 3 дн с отключением 31.07.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 кВ Гожан-1 ТР ШР-1-110 Гожан-1. 04:00 ТР 08.04.17 09.04.17 2 дн Измененная Совместно с 

ремонтом 1 

СШ 110 кВ ПС 

500 кВ 

Буйская.

15.04.17 16.04.17 2 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением 07.06.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 кВ Гожан-2 ТР ШР-1-110 Гожан-2. 04:00 ТР 10.04.17 11.04.17 2 дн Измененная Совместно с 

ремонтом 1 

СШ 110 кВ ПС 

500 кВ 

Буйская.

17.04.17 18.04.17 2 дн с 

перевод

ом на 

ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

Р-500 ТР и  ПИ, опроб. ПТ Р-500. 

Обязательное опробование 

пожаротушения перед летним 

сезоном.

04:00 ТР 03.04.17 07.04.17 5 дн Исходная 03.04.17 07.04.17 5 дн с отключением


