
 ЛЭП и ЭЛТ май 2017 (Утв)

Статус заявки Предприя
тие

Объект Оборудование Содержание работ Аварий
ная 
готовн
ость

Вид 
ремонта

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Начало

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Конец

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Длительност
ь

Состояние 
заявки

Причина 
отказа

Прочие 
примечани
я

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Начало

Месячный. 
Заявленно
е время. 
Конец

Месячный. 
Заявленно
е время. 
Длительно
сть

Условия 
производства 
работ

Состояние 
оборудования по 
заявке

Дата 
последнего 
кап.ремонта

Связанные 
ремонты

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Бекетово – 
Затон

Замена дефектных изоляторов 
и арматуры, БПР при 
техническом обслуживании.

04:00 ТР 30.05.17 02.06.17 4 дн Исходная 30.05.17 02.06.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Кумертауская 
ТЭЦ – Самаровка

Капремонт, устранение 
негабаритов. БПР при 
техническом обслуживании.

04:00 ТР 15.05.17 19.05.17 5 дн Исходная 15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением 17.12.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Бекетово – 
Благовар

КР, замена дефектных 
изоляторов и арматуры.

04:00 ТР 24.05.17 26.05.17 3 дн Исходная 24.05.17 26.05.17 3 дн с отключением 09.10.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Аксаково – 
Бугульма

Замена дефектных изоляторов 
и арматуры, для БПР при 
техническом обслуживании.

04:00 ТР 29.05.17 02.06.17 5 дн Исходная 29.05.17 02.06.17 5 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Воткинская 
ГЭС – Кармановская 
ГРЭС

Замена дефектных изоляторов 
и арматуры. Для БПР при 
техническом обслуживании

04:00 ТР 01.06.17 04.06.17 4 дн Измененная Не 
совмещает
ся с 
ремонтом 
ВЛ 500 кВ 
ЧеГЭС-
Нижегород
ская (29.05-
31.05). С 
условием 
исключени
я 
ограничен
ия по 
загрузке 
гтдроэлект
ростанций 
в 
паводковй 
период

25.05.17 28.05.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – 
Иремель 1

КР, замена дефектных 
изоляторов и арматуры.

04:00 ТР 15.05.17 31.05.17 17 дн Измененная Корр. 
ЧРДУ: 
операции 
выполнять 
до 
отключени
я и после 
включения 
АТГ1 ПС 
500 кВ 
Магнитого
рская.

15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – 
Белорецк-220 №2

КР. Замена дефектных 
изоляторов и арматуры.

04:00 КР 15.05.17 26.05.17 12 дн Исходная 15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением 23.08.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бекетово – 
Уфимская

КР, замена дефектных 
изоляторов, и арматуры,  БПР 
при техническом 
обслуживании. 

04:00 ТР 12.05.17 14.05.17 3 дн Исходная 12.05.17 14.05.17 3 дн с отключением 21.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, ВДТ-2,ЛБ-2. 
Контроль защит АТ-2.

04:00 ТР 29.05.17 04.06.17 7 дн Исходная 29.05.17 04.06.17 7 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

АТ-1 Замена защит АТ-1. ВЗ ВПр 20.05.17 28.05.17 9 дн Отказанная Отказать, не 
совмещается 
с ремонтами 
ВЛ 500 кВ 
Бекетово - 
Уфимская и 
РСШ-220 на 
Кумертауской 
ТЭЦ. 
Оформить в 
график на 
июнь. 

Не 
совмещает
ся с 
ремонтами 
ВЛ 500 кВ 
Бекетово - 
Уфимская 
и РСШ-220 
на 
Кумертаус
кой ТЭЦ. 

10.05.17 28.05.17 19 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

ВЛ 220 кВ Аксаково – 
Бугульма

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма 
в работе тупиком с ПС 500 кВ 
Бугульма, в связи с выводом в 
ремонт АТ-1 ПС 220 кВ 
Аксаково

ВЗ ЗРР 20.05.17 28.05.17 9 дн Отказанная ОРДУ: В 
связи с 
отказом 
Башкирским 
РДУ АТ-1 ПС 
220 кВ 
Аксаково.

Не 
совмещает
ся с 
ремонтами 
ВЛ 500 кВ 
Бекетово - 
Уфимская 
и РСШ-220 
на 
Кумертаус
кой ТЭЦ. 

10.05.17 28.05.17 19 дн с отключением 24.06.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

ВЛ 110 кВ Глуховская-
тяга – Аксаково

Ревизия ВЧЗК. 02:00 ТР 16.05.17 16.05.17 1 дн Исходная Совмещен
ие с 
работами 
ПО "БЭС"

16.05.17 16.05.17 1 дн с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

ТН-110 2 СШ ПИ ОПН-110, установка 
датчиков ДТУ -03.

01:00 ТР 02.05.17 06.05.17 5 дн Исходная 02.05.17 06.05.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

ОВ-110 Подключение новых устройств 
РЗА и их опробование.

02:00 ВПр 19.05.17 19.05.17 1 дн Исходная 19.05.17 19.05.17 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

ШСВ-110 Подключение новых устройств 
РЗА и их опробование.

02:00 ВПр 22.05.17 22.05.17 1 дн Исходная 22.05.17 22.05.17 1 дн с отключением 22.08.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

В-220 АТ-1 Замена защит АТ-1. ВЗ ВПр 10.05.17 28.05.17 19 дн Отказанная Отказать, не 
совмещается 
с ремонтами 
ВЛ 500 кВ 
Бекетово - 
Уфимская и 
РСШ-220 на 
Кумертауской 
ТЭЦ. 
Оформить в 
график на 
июнь. 

10.05.17 28.05.17 19 дн с отключением 18.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

В-220 АТ-2 ТР В-220 АТ-2,ТО ТТ-220 АТ-2, 
контроль автоматики В-220 АТ-
2

04:00 ТР 29.05.17 04.06.17 7 дн Исходная 29.05.17 04.06.17 7 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

В-110 АТ-1  ТР ШР-2 АТ-1. 02:00 ТР 03.05.17 03.05.17 1 дн Отказанная Отказ ОРДУ. 03.05.17 03.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

В-110 АТ-2 ТР ШР-2 АТ-2, контроль 
автоматики В-110 АТ-2

02:00 ТР 04.05.17 04.05.17 1 дн Отказанная Отказ ОРДУ. 04.05.17 04.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 20.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

В-110 Аксаково-тяга-1 ТР В-110 А.Тяга-1, ТО ТТ-110 
А.Тяга-1

02:00 ТР 22.05.17 23.05.17 2 дн Исходная 22.05.17 23.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 28.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

В-110 Шкапово-1 ТР ШР-2 Шкапово-1 02:00 ТР 05.05.17 05.05.17 1 дн Отказанная Отказ ОРДУ. 05.05.17 05.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

2 СШ-110 ТР ШР-2 АТ-1, ШР-2 АТ-2,СР 
ШР-2 Шкапово-1, Контроль 
ДЗШ-110, УРОВ-110

06:00 ТР 02.05.17 06.05.17 5 дн Отказанная ОРДУ: Ремонт 
осуществим 
при условии 
замыкания 
транзита 110 
кВ Абдулино-
тяга – 
Приютово-
тяга – 
Аксаково.

02.05.17 06.05.17 5 дн с отключением 16.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

ОСШ-110 БПР по ревизии ВЧЗК 
Глуховская-2

02:00 ТР 16.05.17 16.05.17 1 дн Исходная 16.05.17 16.05.17 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

ОСШ-110 ТР ОР-110 Завод-2 01:00 ТР 24.05.17 24.05.17 1 дн Исходная 24.05.17 24.05.17 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

В-110 3Т ТР, ПИ В-110 3Т,ТО ТТ-110 3Т 02:00 ТР 10.05.17 12.05.17 3 дн Исходная 10.05.17 12.05.17 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аксаково

ВЛ 110 кВ Аксаково – 
Завод 2

ТР ОР-110. 01:00 ТР 24.05.17 24.05.17 1 дн Исходная 24.05.17 24.05.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аргамак

ВЛ 220 кВ Буйская – 
Аргамак

Вывести в резерв для 
опробования прохождения 
команд ПРМ АКА-100 ВЛ 220 кВ 
Буйская – Аргамак.

04:00 РЕЗ 25.05.17 26.05.17 2 дн Измененная Не 
совмещает
ся с 
ремонтом 
1СШ 110 
кВ на 
Кармановс
кой ГРЭС. 

31.05.17 01.06.17 2 дн с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Аргамак

ТН-1-110 ПИ ТН-1-110. 02:00 ТР 03.05.17 03.05.17 1 дн Исходная 03.05.17 03.05.17 1 дн с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Аргамак

ТН-2-110 ПИ ТН-2-110. 02:00 ТР 04.05.17 04.05.17 1 дн Исходная 04.05.17 04.05.17 1 дн с отключением 24.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аргамак

ОВ 110 ТР ОР-110, ТО и отбор проб 
масла с ТТ-110

04:00 ТР 11.05.17 12.05.17 2 дн Исходная 11.05.17 12.05.17 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аргамак

ОСШ-110 ТР ОР-110 ОВ-110 04:00 ТР 11.05.17 12.05.17 2 дн Исходная 11.05.17 12.05.17 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Аргамак

ОСШ-110 ТР и ПИ ТН-110 ОСШ. 04:00 ТР 05.05.17 05.05.17 1 дн Исходная 05.05.17 05.05.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

2ТН-110 СР ШР2-110. 04:00 СР 07.05.17 12.05.17 6 дн Исходная 07.05.17 12.05.17 6 дн с отключением 03.10.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

ОВ-110 Средний ремонт ШР2-110 04:00 СР 14.05.17 14.05.17 1 дн Снятая и 
отказанная

Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

14.05.17 14.05.17 1 дн с отключением 08.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

ШСВ-110 Средний ремонт ШР2-110 04:00 СР 22.05.17 28.05.17 7 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

22.05.17 28.05.17 7 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 1АТ Средний ремонт ШР2-110 04:00 СР 09.05.17 09.05.17 1 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

09.05.17 09.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 Салават-1 Средний ремонт ШР2-110 04:00 СР 08.05.17 08.05.17 1 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

08.05.17 08.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110  Ново-Салават-2 СР ШР2-110 04:00 СР 26.05.17 26.05.17 1 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

26.05.17 26.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 21.09.2012



Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-1 Средний ремонт ШР2-110 04:00 СР 11.05.17 11.05.17 1 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

11.05.17 11.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 17.02.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 ППК-1 Профилактическое 
восстановление РЗА

04:00 ТР 31.05.17 02.06.17 3 дн Исходная 31.05.17 02.06.17 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 29.06.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 ППК-1 СР ШР2-110 04:00 СР 23.05.17 24.05.17 2 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

23.05.17 24.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 29.06.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 Шкапово-1  Средний ремонт ШР2-110 04:00 СР 10.05.17 10.05.17 1 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

10.05.17 10.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 28.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 ППК Зеленая СР ШР2-110 04:00 СР 22.05.17 23.05.17 2 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

22.05.17 23.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 Стерлитамак-2 СР ШР2-110 04:00 СР 27.05.17 27.05.17 1 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

27.05.17 27.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 03.09.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

2 СШ-110 Средний ремонт ШР2-110 
присоединений.

04:00 СР 07.05.17 12.05.17 6 дн Исходная, 
разбитая

07.05.17 12.05.17 6 дн с отключением 03.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

2 СШ-110 Средний ремонт ШР2-110 
присоединений.

04:00 СР 22.05.17 28.05.17 7 дн Исходная, 
разбитая

  22.05.17 28.05.17 7 дн с отключением 03.08.2015

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

В-110 ВТС СР ШР2-110. 04:00 СР 24.05.17 25.05.17 2 дн Исходная 24.05.17 25.05.17 2 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Ашкадар

ВЛ 110 кВ Ашкадар – ВТС Ревизия ВЧЗ. 04:00 ТР 26.05.17 26.05.17 1 дн Снятая и 
отказанная

26.05.17 26.05.17 1 дн с отключением 03.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

2АТ ТР: 2АТ, ТР-220 2АТ. 03:00 ТР 15.05.17 26.05.17 12 дн Исходная 15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 
– Белорецк-110 2

ТР ЛР; ОР. Ревизия ВЧЗК. 03:00 ТР 29.05.17 30.05.17 2 дн Измененная Не 
совмещает
ся с 
ремонтом 
ВЛ 220 кВ 
Смеловска
я - 
Белорецк-
220 2. 

25.05.17 26.05.17 2 дн с отключением 20.05.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 
– Белорецк-110 1

ТР ЛР; ОР. Ревизия ВЧЗК. 03:00 ТР 05.05.17 06.05.17 2 дн Измененная Не 
совмещает
ся с 
ремонтом 
ВЛ 220 кВ 
Смеловска
я - 
Белорецк-
220 2. 

23.05.17 24.05.17 2 дн с отключением 19.05.2015

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

1АТ ТР: 1АТ; В-220 1АТ; ТР-220 
1АТ; Р1-1, Р1-2, Р1-3. ПИ: ОПН-
220-110-10.

04:00 ТР 22.05.17 26.05.17 5 дн Снятая и 
отказанная

Совм. с 
ВЛ. 

22.05.17 26.05.17 5 дн с отключением 21.11.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

ОВ-110 ТР ШР-2 03:00 ТР 19.05.17 19.05.17 1 дн Исходная 19.05.17 19.05.17 1 дн с отключением 26.11.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

В-110 Белорецк-2 ТР ЛР.  БПР при ревизии ВЧЗК. 
Совместно с ВЛ.

03:00 ТР 29.05.17 30.05.17 2 дн Измененная Совместно 
с ВЛ. 

25.05.17 26.05.17 2 дн с отключением 05.07.2014



Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

В-110 Белорецк-1 ТР ЛР.  БПР при ревизии ВЧЗК. 
Совместно с ВЛ.

04:00 ТР 05.05.17 06.05.17 2 дн Измененная Совместно 
с ВЛ. 

23.05.17 24.05.17 2 дн с отключением 25.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

2 сек.ш.-220 ТО ТН-220 2сек.ш. БПР при 
ревизии ВЧЗК

03:00 ТР 15.05.17 26.05.17 12 дн Исходная  15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

1 сек.ш.-220 БПР при ревизии ВЧЗК 03:00 БВР 22.05.17 26.05.17 5 дн Снятая и 
отказанная

Совм. с 
ВЛ. 

22.05.17 26.05.17 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

ОСШ 110 кВ ТР ОР-110 Белорецк-1, ОР-110 
Белорецк-2.

03:00 ТР 23.05.17 26.05.17 4 дн Исходная 23.05.17 26.05.17 4 дн с отключением 03.09.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

2 СШ 110 кВ ТР ШР-2 присоединений 03:00 ТР 15.05.17 19.05.17 5 дн Исходная 15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением 11.09.2015

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

ТН-110 2 СШ ТР ШР2-110. 02:00 ТР 16.05.17 16.05.17 1 дн Исходная 16.05.17 16.05.17 1 дн с отключением 19.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

ТН-220 2 сек.ш. ТО ТН-220 2 сек.ш. 02:00 ТР 15.05.17 26.05.17 12 дн Исходная 15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

ВМ-220 2АТ ТР В-220 2АТ, ТР-220 2АТ. 03:00 ТР 15.05.17 26.05.17 12 дн Исходная 15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением 12.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

ВЛ 220 кВ Смеловская – 
Белорецк-220 №2

 Ревизия ВЧЗК. ТР Р2-1, Р2-2, 
Р2-3 яч.ПГ"Смеловская2ц.".

03:00 ТР 15.05.17 26.05.17 12 дн Исходная 15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением 23.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

В-110 2АТ ТР ШР-2. 03:00 ТР 18.05.17 18.05.17 1 дн Исходная 18.05.17 18.05.17 1 дн  с отключением 31.07.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

В-110 2АТ ТР В-110 2АТ, ТО ТТ-110 2АТ. 03:00 ТР 15.05.17 26.05.17 12 дн Исходная 15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением 31.07.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Белорецк-220

В-110 1АТ ТР ШР-2. 03:00 ТР 17.05.17 17.05.17 1 дн Исходная 17.05.17 17.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 21.06.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Благовар

В3-220 ТР ВЧЗ-220 Бекетово. СР ЛР-
220 Бекетово с заменой 
опорной изоляции .

08:00 СР 24.05.17 26.05.17 3 дн Исходная 24.05.17 26.05.17 3 дн с отключением 23.11.2015

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Благовар

В3-220 ТР ВЧЗ-220 Туймазы 04:00 БВР 22.05.17 23.05.17 2 дн Снятая и 
отказанная

22.05.17 23.05.17 2 дн с отключением 23.11.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Благовар

ВЛ 220 кВ Бекетово – 
Благовар

СР ЛР-220 Бекетово с заменой 
опорной изоляции. ТР ВЧЗ-220 
Бекетово.

08:00 СР 24.05.17 26.05.17 3 дн Исходная 24.05.17 26.05.17 3 дн с отключением 09.10.2015

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Благовар

ТН-110 1 сек.ш. ТО ТН-110 1сек.ш., ПИ ОПН-
110 1сек.ш.

04:00 ТР 15.05.17 16.05.17 2 дн Исходная 15.05.17 16.05.17 2 дн с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Благовар

ТН-110 2 сек.ш. ТО ТН-110 2 сек.ш. ПИ ОПН-
110 2 сек.ш.

02:00 ТР 03.05.17 04.05.17 2 дн Исходная 03.05.17 04.05.17 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Благовар

В1-220 ТР ВЧЗ-220 Бекетово. СР ЛР-
220 Бекетово с заменой 
опорной изоляции . ТР ВЧЗ-220 
Бекетово.

08:00 СР 24.05.17 26.05.17 3 дн Исходная 24.05.17 26.05.17 3 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Благовар

1 сек. ш.-220 СР ЛР-220 Бекетово с заменой 
опорной изоляции.

08:00 СР 24.05.17 26.05.17 3 дн Исходная 24.05.17 26.05.17 3 дн с отключением 03.06.2015



Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Иремель

АТ-1 АТ-1, ПИ АТ-1, ОПН-220-110-
10, ТН-10 АТ-1.

08:00 ТР 15.05.17 31.05.17 17 дн Измененная Корр. 
ЧРДУ. 

15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Иремель

ВЛ 220 кВ Смеловская – 
Иремель 1

Совместно с АТ 06:00 ТР 15.05.17 31.05.17 17 дн Измененная Корр. 
ЧРДУ: 
операции 
выполнять 
до 
отключени
я и после 
включения 
АТГ1 ПС 
500 кВ 
Магнитого
рская.

15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Иремель

В-220 АТ-1 ТО ТТ-220. 02:00 ТР 15.05.17 31.05.17 17 дн Измененная Корр. 
ЧРДУ. 

15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Иремель

В-110 АТ-1 ТО ТТ-110. 02:00 ТР 15.05.17 31.05.17 17 дн Измененная Корр. 
ЧРДУ. 

15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Иремель

1 сш-220 ТО ТН-10220. ПИ ОПН-220. 08:00 ТР 15.05.17 31.05.17 17 дн Измененная Корр. 
ЧРДУ. 

15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

В-110 СПП-1 СР ШР-1-110 СПП 1 03:00 СР 25.05.17 29.05.17 5 дн Исходная 25.05.17 29.05.17 5 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 18.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

ОВ-110 1-3 Для подмены В-110 ГПП2 УОС. 
СР (Замена  ОСИ) ШР-1-110 
ГПП2 УОС 

03:00 ЗРР 30.05.17 01.06.17 3 дн Исходная 30.05.17 01.06.17 3 дн  без отключения 09.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

ОВ-110 1-3 Для подмены В-110 2ГПП 
УНПЗ. СР ШР-1-110 2ГПП УНПЗ

03:00 ЗРР 22.05.17 24.05.17 3 дн Исходная 22.05.17 24.05.17 3 дн  без отключения 09.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

ОВ-110 2-4 СР (Замена  ОСИ) ОР-110 ОВ 2-
4 сек

03:00 СР 03.05.17 05.05.17 3 дн Исходная 03.05.17 05.05.17 3 дн с отключением 13.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

1 сш-110 СР (Замена  ОСИ): ШР-1-110 
2ГПП УНПЗ (22-24.05), ШР-1-
110 СПП 1 (25-29.05), ШР-1-
110 ГПП2 УОС (30.05-01.06),  
ШР-1-110 ГПП1-1Т УНХ (2-
6.06),  ШР ТН-110 1 сш. (7-
9.06)

03:00 СР 22.05.17 09.06.17 19 дн Исходная 22.05.17 09.06.17 19 дн с отключением 17.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

ОСШ-110 2-4 СР ВЧЗ УНПЗ-Ж ф.С 02:00 БВР 22.05.17 23.05.17 2 дн Исходная 22.05.17 23.05.17 2 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

ОСШ-110 2-4 СР ОР-110 ОВ 2-4 сек 03:00 СР 03.05.17 05.05.17 3 дн Исходная 03.05.17 05.05.17 3 дн с отключением 07.08.2015

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-2 
УОС

Замена: ВЧЗ ВЛ-110 ГПП2 УОС 
ф С. 

ВЗ СР 22.05.17 23.05.17 2 дн Снятая и 
отказанная

согласован
о с УОС

22.05.17 23.05.17 2 дн с отключением 12.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж Замена ВЧЗ ф C. ВЗ СР 22.05.17 23.05.17 2 дн Исходная согласован
о с УНПЗ

22.05.17 23.05.17 2 дн с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

В-110 ГПП-2 УОС СР ШР1-110 ГПП-2 УОС. ТР В-
110 ГПП-2 УОС.

03:00 СР 30.05.17 01.06.17 3 дн Исходная 30.05.17 01.06.17 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 18.10.2016

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
НПЗ

В-110 2ГПП УНПЗ СР ШР1-110 2ГПП УНПЗ. ТР и 
ПИ В-110 2ГПП УНПЗ.

03:00 СР 22.05.17 24.05.17 3 дн Исходная 22.05.17 24.05.17 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 04.10.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 220 кВ Кумертауская 
ТЭЦ – Самаровка

 ТР ВЧЗК. Замена подставной 
изоляции.

04:00 ТР 15.05.17 19.05.17 5 дн Исходная 15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением 17.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 110 кВ Мелеуз – 
Самаровка 2

 Замена ОСИ ЛР, ОР-110. 04:00 СР 02.05.17 05.05.17 4 дн Исходная 02.05.17 05.05.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ОВ-110 Для подмены В-110 
Смоленская-2. ТО ТТ-110 
Смоленская-2.

02:00 ЗРР 22.05.17 22.05.17 1 дн Исходная 22.05.17 22.05.17 1 дн без отключения 28.10.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ТН-110 ОСШ (ф.В) Замена ОСИ ШР ТН-110 ОСШ. 02:00 СР 23.05.17 24.05.17 2 дн Исходная 23.05.17 24.05.17 2 дн с отключением 05.09.2014



Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В-110 Мелеуз-2  Замена ОСИ ЛР, ОР-110 
Мелеуз-2. Совместно с ВЛ.

04:00 СР 02.05.17 05.05.17 4 дн Исходная 02.05.17 05.05.17 4 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ОСШ-110 Замена ОСИ ШР ТН-110 ОСШ. 02:00 СР 23.05.17 24.05.17 2 дн Исходная 23.05.17 24.05.17 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ОСШ-110 Замена ОСИ ЛР, ОР-110 
Мелеуз-2.

02:00 СР 02.05.17 05.05.17 4 дн Исходная 02.05.17 05.05.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В2-220 Кумертау Замена подставной изоляции. 04:00 СР 19.05.17 20.05.17 2 дн Исходная 19.05.17 20.05.17 2 дн с отключением 27.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В1-220 Кумертау Замена подставной изоляции. 04:00 СР 27.05.17 31.05.17 5 дн Исходная 27.05.17 31.05.17 5 дн с отключением 16.08.2013

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

1Т ТР 1Т, ШМ-10, ЗОН-110, ПИ 
ОПН-110, 35, 10, нейтраль.

04:00 ТР 24.05.17 31.05.17 8 дн Исходная 24.05.17 31.05.17 8 дн с отключением 31.07.2015

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В-110 Смоленская-2 ТО ТТ-110  Смоленская-2. 02:00 ТР 22.05.17 22.05.17 1 дн Исходная 22.05.17 22.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ТПГ ТР ТПГ, порталов, ПИ ОПН-
110, ШМ-10, нейтраль-110.

02:00 ТР 10.05.17 19.05.17 10 дн Исходная 10.05.17 19.05.17 10 дн с отключением 09.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

Установка плавки 
гололеда

ПИ ТТ-10 ПГ, РБ-10 ПГ, ТТ-35 
ПГ, ТТ-110 ТПГ.

02:00 ТР 10.05.17 19.05.17 10 дн Исходная 10.05.17 19.05.17 10 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В2-220 Ново-Салаватская 
ПГУ

Замена подставной изоляции. 04:00 СР 29.05.17 30.05.17 2 дн Измененная Не 
совмещает
ся с 
ремонтом 
ВЛ 220 кВ 
Кумертау - 
Самаровка
. 

17.05.17 18.05.17 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В1-220 Ново-Салаватская 
ПГУ

Замена подставной изоляции. 04:00 СР 22.05.17 26.05.17 5 дн Исходная 22.05.17 26.05.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

1 СШ-110  ТР, СР с заменой ОСИ ШР-1 
присоединений.

06:00 ТР 29.05.17 09.06.17 12 дн Исходная  29.05.17 09.06.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, 
ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. 
ПК защит АТ-2.

03:00 ТР 27.05.17 04.06.17 9 дн Исходная  27.05.17 04.06.17 9 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

ТН-110 1 СШ ТР, ПИ ОПН-110 1с.ш., ТР ШР-1 
110 ТН-1. ПВ вторичных цепей 
ТН-1-110.

03:00 ТР 29.05.17 09.06.17 12 дн Исходная Своместно 
с ремонтом 
1СШ 110 
кВ. 

29.05.17 09.06.17 12 дн с отключением 29.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

ШСВ-110 ТР ШР-1 110 ШСВ 03:00 ТР 29.05.17 30.05.17 2 дн Исходная Своместно 
с ремонтом 
1СШ 110 
кВ. 

29.05.17 30.05.17 2 дн с отключением 30.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

В-110 АТ-2 ТР ШР-1 110 АТ-2. 03:00 ТР 31.05.17 01.06.17 2 дн Исходная Своместно 
с ремонтом 
1СШ 110 
кВ. 

31.05.17 01.06.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 22.06.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

В2-220 Бугульма ПИ ТТ-2 220 Бугульма 03:00 ТР 24.05.17 25.05.17 2 дн Исходная 24.05.17 25.05.17 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

В1-220 Бугульма ТО ТТ-1 220 Бугульма 03:00 ТР 22.05.17 23.05.17 2 дн Исходная 22.05.17 23.05.17 2 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

В2-220 Благовар Отбор проб масла с ТТ-2 220 
Благовар

03:00 ТР 05.05.17 06.05.17 2 дн Исходная 05.05.17 06.05.17 2 дн с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Туймазы

3Т ТР, ПИ ТСН-3, ТО ТТ-110 3Т. 03:00 ТР 15.05.17 19.05.17 5 дн Исходная 15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – 
Набережная 1

ПИ КС-110 Набережная 1. 03:00 ТР 29.05.17 29.05.17 1 дн Исходная 29.05.17 29.05.17 1 дн с отключением 04.12.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

4 сш-110 СР ШР4 ТН4 сек. 110 кВ. 04:00 СР 25.05.17 26.05.17 2 дн Исходная 25.05.17 26.05.17 2 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

3 сш-110 ТР ШР ТН, СВ1-3 04:00 ТР 23.05.17 24.05.17 2 дн Снятая и 
отказанная

23.05.17 24.05.17 2 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

1 сш-110 ТР ШР ТН 04:00 ТР 29.05.17 29.05.17 1 дн Снятая и 
отказанная

29.05.17 29.05.17 1 дн с отключением 10.10.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ТН-220 1 СШ ТР ШР1 ТН 1 СШ 220. 04:00 ТР 15.05.17 19.05.17 5 дн Снятая и 
отказанная

15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ШСВ-220 СР ШР1 ШСВ-220. 06:00 СР 15.05.17 19.05.17 5 дн Исходная Совместно 
с ремонтом 
1СШ 220 
кВ ПС Уфа-
Южная. 

15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-110 Старая Уфа-2 В связи с выводом 4 
сек.ш.110кВ.

04:00 ВПр 25.05.17 26.05.17 2 дн Исходная ВЛ в 
тупиковом 
режиме. 

25.05.17 26.05.17 2 дн  с отключением 21.10.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-110 Набережная-2 В связи с выводом 4 сек.ш. 
110кВ.

04:00 ВПр 25.05.17 26.05.17 2 дн Исходная 25.05.17 26.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-220 АТ-2 ТР В, ТО ТТ. Совместно с АТ. 03:00 ТР 02.05.17 06.05.17 5 дн Снятая и 
отказанная

Совместно 
с ремонтом 
АТ-2. 

02.05.17 06.05.17 5 дн с отключением 20.11.2015

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-220 Уфимская-2 СР ШР1 Уфимская . 06:00 СР 17.05.17 18.05.17 2 дн Снятая 17.05.17 18.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 18.07.2014

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ТН-110 4 сш СР ШР4 ТН-110 4 сш. 04:00 СР 25.05.17 26.05.17 2 дн Исходная 25.05.17 26.05.17 2 дн с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ТН-110 2 сш ТО, ПИ ТН-110 2 сш. 04:00 ТР 22.05.17 22.05.17 1 дн Исходная 22.05.17 22.05.17 1 дн с отключением 28.08.2013

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ШСВ-110 3-4 ТО ТТ ШСВ 3-4, ШР 4 ШСВ 3-4. 04:00 ТР 25.05.17 26.05.17 2 дн Снятая и 
отказанная

25.05.17 26.05.17 2 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

СВ-110 2-4 ТО, отбор проб масла с ТТ. 02:00 ТР 25.05.17 25.05.17 1 дн Снятая и 
отказанная

Совместно 
с ремонтом 
4сш 110 кВ 
ПС Уфа-
Южная. 

25.05.17 25.05.17 1 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-220 Бекетово ТР ШР1 Бекетово. 04:00 ТР 16.05.17 17.05.17 2 дн Снятая и 
отказанная

16.05.17 17.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

СВ-110 1-3 ТР СВ, ШР3 СВ 1-3. 04:00 ТР 23.05.17 24.05.17 2 дн Снятая и 
отказанная

23.05.17 24.05.17 2 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-220 Бекетово-ТЭЦ-2 ТР В-220. 03:00 ТР 10.05.17 10.05.17 1 дн Снятая и 
отказанная

10.05.17 10.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-220 Уфимская-1 ТО ТТ-220, отбор проб масла. 03:00 ТР 11.05.17 11.05.17 1 дн Снятая 11.05.17 11.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 18.07.2013

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ОСШ-110 3-4 сш ТО, ПИ ТН 02:00 ТР 30.05.17 30.05.17 1 дн Снятая и 
отказанная

30.05.17 30.05.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

1 СШ-220 СР ШР1 Уфимская -2, ШР1 
ШСВ-220.

06:00 СР 15.05.17 19.05.17 5 дн Исходная 15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением 13.10.2013



Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ОСШ-110 1-2 сш ТО ТН ОСШ 1-2 02:00 ТР 31.05.17 31.05.17 1 дн Снятая и 
отказанная

31.05.17 31.05.17 1 дн с отключением 29.07.2015

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

ОСШ-110 1-2 сш ТР ОР АТ-2 04:00 ТР 02.05.17 06.05.17 5 дн Снятая и 
отказанная

Совместно 
с ремонтом 
АТ-2. 

02.05.17 06.05.17 5 дн с отключением 29.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, РБНГ-10 кВ АТ-2, 
ОПН-220,110,10 АТ-2. 

06:00 ТР 02.05.17 06.05.17 5 дн Исходная Не 
совмещает
ся с 
ремонтом 
АТ-6 ПС 
500 кВ 
Бекетово. 

02.05.17 06.05.17 5 дн с отключением 11.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-220 Гвардейская ТО ТТ-220, отбор проб масла. 06:00 ТР 10.05.17 10.05.17 1 дн Исходная 10.05.17 10.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-220 Уфимская ТО ТТ-220, отбор проб масла. 03:00 ТР 11.05.17 11.05.17 1 дн Исходная 11.05.17 11.05.17 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Уфа-Южная

В-220 Уфимская СР ШР1 Уфимская. 06:00 СР 17.05.17 18.05.17 2 дн Исходная 17.05.17 18.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

ВЛ 220 кВ Бекетово – 
Затон

ТО ЛР-220 Затон, ТР ОР-220 
Затон

02:00 ТР 30.05.17 31.05.17 2 дн Исходная 30.05.17 31.05.17 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

ВЭ-220 Затон ТО ЛР-220 Затон. 02:00 ТР 30.05.17 31.05.17 2 дн Исходная 30.05.17 31.05.17 2 дн с отключением 09.10.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

АТ-3 ТР АТ-3, отбор проб масла, ПИ 
АТ-3.

02:00 ТР 15.05.17 19.05.17 5 дн Исходная 15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением 29.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

АТ-4А ТР и ПИ АТ-4А, отбор проб 
масла, ревизия аппаратных 
зажимов на спусках к ТР -220 
АТ-4А, СР ОР-220 АТ-4.

04:00 ТР 22.05.17 26.05.17 5 дн Исходная 22.05.17 26.05.17 5 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

АТ-4Б ТР АТ-4Б, отбор проб масла, 
ПИ АТ-4Б.

04:00 ТР 22.05.17 26.05.17 5 дн Исходная 22.05.17 26.05.17 5 дн с отключением 26.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

ТН-220 1 СШ ТО и ПИ ТН-220 1 СШ. 02:00 ТР 29.05.17 29.05.17 1 дн Исходная 29.05.17 29.05.17 1 дн с отключением 05.11.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

ОВЭ-110 Первый профконтроль 
резервных защит.

04:00 ВПр 22.05.17 26.05.17 5 дн Исходная 22.05.17 26.05.17 5 дн с отключением 17.07.2014

Отклонена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

ВЭ-110 АТ-4 Замена ОСИ на ТР-110 АТ-4 02:00 ТР 22.05.17 26.05.17 5 дн Снятая и 
отказанная

22.05.17 26.05.17 5 дн с отключением 21.07.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

ВЭ-110 АТ-3 ТР ВЭ-110 АТ-3 02:00 ТР 15.05.17 19.05.17 5 дн Исходная 15.05.17 19.05.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

ОСШ-220 кВ ТР ОР-220 Затон 02:00 ТР 30.05.17 31.05.17 2 дн Исходная 30.05.17 31.05.17 2 дн с отключением 23.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Бекетово

ОСШ-220 кВ СР ОР-220 АТ-4 04:00 СР 22.05.17 26.05.17 5 дн Исходная 22.05.17 26.05.17 5 дн с отключением 23.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

ВЛ 220 кВ Буйская – 
Аргамак

Вывести в резерв для 
опробования прохождения 
команд ПРМ АКА-100 ВЛ 220 кВ 
Буйская – Аргамак.

04:00 РЕЗ 25.05.17 26.05.17 2 дн Измененная Не 
совмещает
ся с 
ремонтом 
1 СШ 110 
кВ на 
Кармановс
кой ГРЭС. 

31.05.17 01.06.17 2 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

Р-500 ТО ШР-1 Р-500. 04:00 ТР 04.05.17 05.05.17 2 дн Исходная 04.05.17 05.05.17 2 дн с отключением

Рассматриваем
ая

БСК ПС 500 кВ 
Буйская

ТН-110 2СШ СР ШР ТН-2-110. ВЗ СР 15.05.17 26.05.17 12 дн Исходная 15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением 13.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

ТН-500 1 СШ ТР ШР ТН-500 1 СШ. ПК 
вторичных цепей ТН-500 1 СШ.

04:00 ТР 01.05.17 05.05.17 5 дн Исходная 01.05.17 05.05.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

ШСВ-110 Профконтроль АУВ ШСВ-110. 04:00 ВПр 02.05.17 04.05.17 3 дн Измененная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

22.05.17 24.05.17 3 дн с отключением 29.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

ШСВ-110 Испытания ШСВ-110. 04:00 ТР 05.05.17 05.05.17 1 дн Измененная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ.  

19.05.17 19.05.17 1 дн  с отключением 29.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

В-110 АТ-1 Профконтроль АУВ В-110 АТ-1. 04:00 ВПр 01.05.17 12.05.17 12 дн Исходная 01.05.17 12.05.17 12 дн с отключением 10.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

В-110 Янаул-К ТР ШР-2-110 Янаул-Красная. 04:00 ТР 05.05.17 08.05.17 4 дн Измененная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

19.05.17 22.05.17 4 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

В-110 Янаул-тяга-З ТР ЛР-110 Янаул-тяга-Зеленая. 
Совместно с ВЛ.

04:00 ТР 03.05.17 05.05.17 3 дн Измененная Совместно 
с ВЛ. 

15.05.17 17.05.17 3 дн с отключением 08.12.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

В-110 Янаул-тяга-З ТР ШР-2-110 Янаул-тяга-
Зеленая.

04:00 ТР 01.05.17 04.05.17 4 дн Измененная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

15.05.17 18.05.17 4 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 08.12.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

В1-500 АТ-3 ТО ШР В1-500 АТ-3. 04:00 ТР 03.05.17 04.05.17 2 дн Исходная 03.05.17 04.05.17 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

ОСШ-110 ТР ОР-110 Янаул-тяга-Зеленая. 04:00 ТР 03.05.17 05.05.17 3 дн Измененная Совместно 
с ВЛ. 

15.05.17 17.05.17 3 дн с отключением 27.07.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

2 СШ-110 ТР 2 СШ 110, ШР-2-110 Гожан-
1, ШР-2-110 Гожан-2, ШР-2-110 
Янаул-тяга-Зеленая, ШР-2-110 
Янаул-Красная. СР ШР ТН-2-
110.

06:00 ТР 01.05.17 15.05.17 15 дн Измененная Не 
совмещает
ся с 
ремонтом 
1АТ 
Кармановс
кой ГРЭС.  

15.05.17 26.05.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

1 СШ-500 ТР 1 СШ 500, ШР ТН-500 1 СШ; 
ТО: ШР В1-500 АТ-3, ШР-1 Р-
500.

06:00 ТР 01.05.17 05.05.17 5 дн Исходная 01.05.17 05.05.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

АТ-1 ТР АТ-1, РБА-10 АТ-1. ТО ТН-10 
АТ-1, опробование системы 
ПЖТ.

06:00 ТР 01.05.17 12.05.17 12 дн Исходная 01.05.17 12.05.17 12 дн с отключением 26.12.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – 
Буйская «Зеленая»

ТР ЛР-110 и ОР-110 и ревизия 
ВЧЗК ВЛ-110 кВ Янаул-тяга – 
Буйская «Зеленая».

04:00 ТР 03.05.17 05.05.17 3 дн Измененная Не 
совмещает
ся с 1АТ на 
Кармановс
кой ГРЭС. 

15.05.17 17.05.17 3 дн с отключением 31.07.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

В-110 Гожан-1 ТР ШР-2-110 Гожан-1. 04:00 ТР 09.05.17 10.05.17 2 дн Измененная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

23.05.17 24.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 07.06.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Буйская

В-110 Гожан-2 ТР ШР-2-110 Гожан-2. 04:00 ТР 11.05.17 12.05.17 2 дн Измененная Совместно 
с ремонтом 
2СШ 110 
кВ. 

25.05.17 26.05.17 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Уфимская

В-220 АТ-2 ТО ТТ-220 АТ-2 04:00 ТР 02.05.17 06.05.17 5 дн Исходная 02.05.17 06.05.17 5 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Уфимская

АТ-2 ТР и ПИ, опробование 
пожаротушения  АТ-2, ПК 
автоматики пожаротушения.

04:00 ТР 02.05.17 06.05.17 5 дн Исходная 02.05.17 06.05.17 5 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Уфимская

ВЛ 500 кВ Бекетово – 
Уфимская

ТО и ПИ ТН-500 ВЛ, ТО КС-500, 
ВЧЗ-500 Бекетово. 

02:00 ТР 12.05.17 14.05.17 3 дн Исходная 12.05.17 14.05.17 3 дн с отключением 21.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Уфимская

В2 ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В2. 02:00 ТР 12.05.17 14.05.17 3 дн Исходная 12.05.17 14.05.17 3 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 500 кВ 
Уфимская

В1 ТО и ПИ ТТ-500 В1 02:00 ТР 12.05.17 14.05.17 3 дн Снятая и 
отказанная

12.05.17 14.05.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Уфимская

В1 ТО и ПИ ТТ-500 В1. ПВ УРОВ, 
АПВ, АУВ В1 (REB551 В1), ПК 
автоматики В1, ПК вторичных 
цепей ТТ В1.

04:00 ТР 10.05.17 14.05.17 5 дн Исходная 10.05.17 14.05.17 5 дн с отключением


