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Статус 

заявки
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Объект Оборудование Содержание работ Аварий
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готовно
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Вид 
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Месячный

. Время 
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Месячный

. Время 

ремонта. 

Конец
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ячн
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мя 
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Состояни
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Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленно

е время. 
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Месячный
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Заявленн

ое время. 

Конец

Месячны
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Заявленн

ое 

время. 

Длитель
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Условия 

произво

дства 

работ

Состояние 

оборудования 

по заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонт

а

Связанные 

ремонты

Утвер

ждена

БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-1 Замена защит АТ-1. ВЗ ВПр 23.01.17 12.02.17 21 

дн 

Исходная 23.01.17 12.02.17 21 дн с отключением 16.12.2013

Утвер

ждена

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 1-3 Для БПР при замене ВЧЗК на ВЛ-110 с 

обвязкой- подвесной изоляции на ВЛ-110, 

спусков от ВЛ-110 к КС, ЛР-110 и ОР-110 

ГПП-2 УОС, линейно-подвесной арматуры.

03:00 БВР 11.01.17 13.01.17 3 

дн 

Исходная 11.01.17 13.01.17 3 дн с отключением 19.10.2016

Утвер

ждена

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 Для БПР при замене ВЧЗК на ВЛ-110 с 

обвязкой- подвесной изоляции на ВЛ-110, 

спусков от ВЛ-110 к КС, ЛР-110 и ОР-110 

ГПП-3 УОС, линейно-подвесной арматуры.

03:00 БВР 16.01.17 18.01.17 3 

дн 

Исходная 16.01.17 18.01.17 3 дн с отключением 07.08.2015

Утвер

ждена

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 Для БПР при замене ВЧЗК на ВЛ-110 с 

обвязкой- подвесной изоляции на ВЛ-110, 

спусков от ВЛ-110 к КС, ЛР-110 и ОР-110 

УНПЗ "Ж", линейно-подвесной арматуры.

03:00 БВР 18.01.17 20.01.17 3 

дн 

Исходная 18.01.17 20.01.17 3 дн с отключением 07.08.2015

Утвер

ждена

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-2 Замена защит АТ-2. ВЗ ВПр 23.01.17 12.02.17 21 

дн 

Снятая 23.01.17 12.02.17 21 дн с отключением 20.12.2013

Утвер

ждена

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-2 УОС Замена ВЧЗК на ВЛ-110 с обвязкой- 

подвесной изоляции на ВЛ-110, спусков от 

ВЛ-110 к КС, ЛР-110 и ОР-110 ГПП-2 УОС, 

линейно-подвесной арматуры.

03:00 КР 23.01.17 23.01.17 1 

дн 

Измененн

ая

сроки 

изменены по 

инициативе 

БСК

11.01.17 13.01.17 3 дн с отключением 19.10.2016

Утвер

ждена

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС Замена ВЧЗК на ВЛ-110 с обвязкой- 

подвесной изоляции на ВЛ-110, спусков от 

ВЛ-110 к КС, ЛР-110 и ОР-110 ГПП-3 УОС, 

линейно-подвесной арматуры.

03:00 КР 16.01.17 18.01.17 3 

дн 

Исходная 16.01.17 18.01.17 3 дн с отключением 12.09.2014

Утвер

ждена

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж Замена ВЧЗК на ВЛ-110 с обвязкой- 

подвесной изоляции на ВЛ-110, спусков от 

ВЛ-110 к КС, ЛР-110 и ОР-110 УНПЗ "Ж", 

линейно-подвесной арматуры.

03:00 КР 19.01.17 20.01.17 2 

дн 

Отказанн

ая

отказ УНПЗ письмо 

№03-24/0283

19.01.17 20.01.17 2 дн с отключением


