
 ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2017 (Утв)

Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийн

ая

готовнос

ть,

(час,

сут).

Вид ремонта

(КР-

кап. ремонт,

ТР-

текущ.

ремонт,

СР- сред.

ремонт, ВПр-

вынужденный

простой, ЗРР-

заявленный

режим

работы)

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Длительнос

ть

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленно

е время. 

Конец

Месячны

й. 

Заявленн

ое 

время. 

Длительн

ость

Условия 

производства 

работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон Замена дефектных изоляторов. БПР при 

ТО.

04:00 КР 25.09.17 28.09.17 4 дн Исходная  25.09.17 28.09.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Разземление г/з троса, опробование схемы 

плавки гололеда с Кумертауской ТЭЦ.

04:00 ТР 10.09.17 14.09.17 5 дн Исходная 10.09.17 14.09.17 5 дн с отключением 17.12.2015

Отклонена БСК БСК ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – 

Самаровка

Разземление грозотроса.Опробование 

схемы плавки перед ОЗП.

04:00 ТР 14.09.17 14.09.17 1 дн Снятая и 

отказанная

Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

220 кВ Ново-

Салаватская 

ПГУ - 

Самаровка. 

14.09.17 14.09.17 1 дн с отключением 17.12.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Для замены дефектных жб опор (а/г 24 

час), г/з троса (а/г 48 час) дефектных 

изоляторов и арматуры.

2 КР 21.08.17 01.09.17 12 дн Отказанная Отмена БСК. 

Отработали 19-

21.08.2017  

21.08.17 01.09.17 12 дн с отключением 14.05.2016

Утверждена Башкирское 

РДУ

БСК ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 сек. 

ш. 220 кВ ПС 220 кВ Благовар 

ВЗ ЗРР 04.09.17 13.09.17 10 дн Исходная 04.09.17 13.09.17 10 дн не в транзите без отключения 04.08.2017

Утверждена Башкирское 

РДУ

БСК ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Разрыв транзита в связи с ремонтом ВЛ 500 

кВ Бугульма - Бекетово 

00:05 ЗРР 05.09.17 07.09.17 3 дн Исходная 05.09.17 07.09.17 3 дн не в транзите без отключения 04.08.2017

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2 Замена дефектных изоляторов. Для БПР 

при техническом обслуживании. 

Разземление г/з тросов.Опробование УПГ.

04:00 ТР 11.09.17 15.09.17 5 дн Исходная 11.09.17 15.09.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2 Опробование схемы плавки гололеда на г/з 

тросах с ПС Иремель.

02:00 ПГ 29.09.17 29.09.17 1 дн Исходная без 

отключения

29.09.17 29.09.17 1 дн без отключения

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1 Опробование схемы плавки гололеда на г/з 

тросах с ПС Иремель.

02:00 ПГ 29.09.17 29.09.17 1 дн Исходная без 

отключения

29.09.17 29.09.17 1 дн без отключения

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-

220 №2

Опробование схемы плавки гололеда на г/з 

тросах с ПС Белорецк-220.

02:00 ПГ 29.09.17 29.09.17 1 дн Исходная без 

отключения

29.09.17 29.09.17 1 дн без отключения 23.08.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-

220 №1

Замена дефектных изоляторов, БПР при 

ТО, разземление г/з тросов.

04:00 ТР 04.09.17 06.09.17 3 дн Исходная 04.09.17 06.09.17 3 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-

220 №1

Опробование схемы плавки гололеда на г/з 

тросах с ПС Белорецк-220.

02:00 ПГ 29.09.17 29.09.17 1 дн Исходная без 

отключения

29.09.17 29.09.17 1 дн без отключения 28.09.2015

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Замена дефектных изоляторов и арматуры,  

для БПР при антикоррозийной обработке 

траверс опор. 

04:00 ТР 05.09.17 07.09.17 3 дн Исходная   05.09.17 07.09.17 3 дн с отключением

Отклонена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Замена дефектных изоляторов и арматуры,  

разземление г/з троса, опробование схемы 

плавки гололеда с ПС Бугульма.

04:00 КР 30.09.17 01.10.17 2 дн Снятая и 

отказанная

 30.09.17 01.10.17 2 дн с отключением

Отклонена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Разземление грозотроса. Опробование 

схемы плавки перед ОЗП. На период 

ремонта планируется деление 

шунтирующей сети 220-110 кВ: на ПС 110 

кВ Раевка-тяга откл. В Вв3-110 (В-110 кВ ВЛ 

Шафраново-т) и В Вв4-110 (В-110 кВ ВЛ 

Аксеново-т); на ПС 110 кВ Шкапово откл. В-

110 ВЛ Ашкадар-1,2; на ПС 220 кВ Туймазы 

отключить В1-220 Благовар и В2-220 

Благовар.

04:00 ЗРР 30.09.17 30.09.17 1 дн Снятая и 

отказанная

30.09.17 30.09.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская Для БПР при техническом обслуживании На 

время ремонта планируется деление 

шунтирующей сети 110-220 кВ: на ПС 110 

кВ Инзер-тяга откл. В4-110 Инзер-тяга – 

Зуяково-тяга; на ПС 110 кВ Симская-тяга 

откл. В-110 Кропачево 1,2 ; на ПС 220 кВ 

АМЕТ откл. В-110 кВ АТ-2; на ПС 500 кВ 

Уфимская откл. В-220 Уфа-Южная 1,2.

04:00 ТР 31.08.17 01.09.17 2 дн Исходная 31.08.17 01.09.17 2 дн с отключением 21.10.2015



Утверждена БСК БСК ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Замена аварийной ж/б опоры, дефектных 

изоляторов и арматуры, разземление г/з 

троса, опробование плавки гололеда с ПС 

Бекетово и ПС Магнитогорская.

2 КР 23.09.17 29.09.17 7 дн Исходная 23.09.17 29.09.17 7 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

АТ-2 ТР АТ-2, ВДТ-2, ЛБ-2. Профконтроль защит 

АТ-2.

04:00 ТР 10.09.17 13.09.17 4 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ 

Дема - Ирек и ВЛ 

110 кВ Дема - 

Чишмы "Красная" 

10.09.17 13.09.17 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

ВЛ 110 кВ Глуховская-тяга – 

Аксаково

Замена защит ВЗ ВПр 21.08.17 03.09.17 14 дн Отказанная Заявка отказана в 

августе

21.08.17 03.09.17 14 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

БСК-2 ТР КС БСК-2, ПИ ТН-110 БСК-2. 03:00 ТР 14.09.17 18.09.17 5 дн Исходная 14.09.17 18.09.17 5 дн с отключением 07.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Аксаково-тяга-1 Для замены панели РЗА ВЛ-110 Аксаково-

тяга - Аксаково.

ВЗ ВПр 11.09.17 20.09.17 10 дн Исходная 11.09.17 20.09.17 10 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 28.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 БСК-2 ПИ В-110 БСК-2. 03:00 ТР 14.09.17 18.09.17 5 дн Исходная 14.09.17 18.09.17 5 дн с отключением 12.02.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аксаково

В-110 Шкапово-2 Для замены панели РЗА ВЛ-110 Шкапово - 

Аксаково 2.

ВЗ ВПр 21.09.17 29.09.17 9 дн Исходная 21.09.17 29.09.17 9 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 Ремонт АТ-2 со сливом масла. ВЗ ТР 20.09.17 05.10.17 16 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом АТ-1 ПС 

220 кВ Благовар.

20.09.17 05.10.17 16 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-1 Профвосстановление резервных защит и 

АУВ.

04:00 ВПр 11.09.17 15.09.17 5 дн Исходная 11.09.17 15.09.17 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Аргамак

В-110 Редькино-2 Профвосстановление резервных защит и 

АУВ.

04:00 ВПр 18.09.17 22.09.17 5 дн Исходная 18.09.17 22.09.17 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар ТР ОР-220 04:00 КР 21.08.17 01.09.17 12 дн Отказанная Отмена БСК. 

Отработали 19-

23.08.2017 

21.08.17 01.09.17 12 дн с отключением 27.02.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОВ-110 Замена ШР1-110. ВЗ КР 25.09.17 29.09.17 5 дн Исходная 25.09.17 29.09.17 5 дн с отключением 08.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ШСВ-110 Профконтроль защит. 04:00 ВПр 25.09.17 29.09.17 5 дн Исходная 25.09.17 29.09.17 5 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-1 Для безопасности работ при ревизии ВЧЗ 04:00 БВР 18.09.17 22.09.17 5 дн Снятая и 

отказанная

Совместно  с 

ВЛ. 

18.09.17 22.09.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Салават-2 ТО ТТ-110. 04:00 ТР 20.09.17 20.09.17 1 дн Исходная Под ОВ 20.09.17 20.09.17 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 13.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

В-110 Раевка-Тяга-2 ТО ТТ-110. 02:00 ТР 19.09.17 19.09.17 1 дн Исходная Под ОВ 19.09.17 19.09.17 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 06.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-110 ТР ОСШ-110. 04:00 ТР 25.09.17 29.09.17 5 дн Исходная 25.09.17 29.09.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

1 СШ-110 Текущий ремонт СШ, порталов. Замена 

ШР1-110 ОВ.

04:00 ТР 25.09.17 29.09.17 5 дн Исходная 25.09.17 29.09.17 5 дн с отключением 10.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСШ-220 ТР ОР-220 Бекетово, 1АТ, ТО ТН ОСШ-220. 04:00 ТР 09.08.17 01.09.17 24 дн Исходная 09.08.17 01.09.17 24 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Ашкадар

ВЛ 110 кВ Ашкадар – ВТС Ревизия ВЧЗ. 04:00 ТР 25.09.17 26.09.17 2 дн Исходная 25.09.17 26.09.17 2 дн с отключением 11.09.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево- 

тяга

ТР ЛР-110, ревизия ВЧЗК ВЛ 110 кВ 

Белорецк-220 – Серменево- тяга.

02:00 ТР 04.09.17 06.09.17 3 дн Отказанная Отказ ЧРДУ: Не 

совмещается с 

отключением 1С 

110 ПС 

Березинская. 

Оформить заявку в 

график ремонтов на 

октябрь.

04.09.17 06.09.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

В-110 Серменево-тяга ТР ЛР-110. БПР при ревизии ВЧЗК. 02:00 ТР 04.09.17 06.09.17 3 дн Исходная 04.09.17 06.09.17 3 дн с отключением 17.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Белорецк-

220

ВМ-220 2АТ Замена В-220 2АТ. 2АТ в работе по стороне 

110/10 кВ.

ВЗ КР 12.08.17 12.09.17 32 дн Отказанная Отказать, не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 220 кВ 

Смеловская - 

Белорецк 1.

12.08.17 12.09.17 32 дн с отключением 12.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1 СР АТ-1 со сливом масла ВЗ СР 21.08.17 06.09.17 17 дн Отказанная не совмещается с 

ремонтом 1(2) СШ 

110 кВ на 

Кармановской ГРЭС.

21.08.17 06.09.17 17 дн с отключением 23.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

АТ-1 СР АТ-1 со сливом масла. ВЗ СР 18.09.17 06.10.17 19 дн Исходная  18.09.17 06.10.17 19 дн с отключением 23.07.2015

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Благовар

ТН-110 1 сек.ш. Замена ТН-110 1 сек.ш. ВЗ КР 14.09.17 28.09.17 15 дн Исходная 14.09.17 28.09.17 15 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

В-110 АТ-1 ТР ШР-2-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1. Ремонт  

поверхности портальных ж/б стоек с 

покраской металлоконструкций.

04:00 ТР 25.09.17 28.09.17 4 дн Снятая и 

отказанная

25.09.17 28.09.17 4 дн с отключением 03.07.2015



Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

2 сек. ш.-110 ТР ШР-2-110 АТ-1 04:00 ТР 11.09.17 14.09.17 4 дн Снятая и 

отказанная

11.09.17 14.09.17 4 дн с отключением 28.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

2 сек. ш.-220 Замена ТН-220 2 сек.ш. ремонт 

поверхности портальных ж/б стоек с 

покраской металлоконструкций.

ВЗ КР 04.09.17 13.09.17 10 дн Исходная 04.09.17 13.09.17 10 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-110 Для БВР при замене ТН-110 1 сек.ш. 

Ремонт поверхности портальных ж/б стоек 

с покраской металлоконструкций.

03:00 БВР 14.09.17 17.09.17 4 дн Отказанная не совмещается с 

ремонтом ВЛ 110 кВ 

Дема - Ирек и ВЛ 

110 кВ Дема - 

Чишмы "Красная"

14.09.17 17.09.17 4 дн с отключением 03.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

1 сек. ш.-110 Для БВР при замене ТН-110 1 сек.ш. 03:00 БВР 26.09.17 27.09.17 2 дн Исходная 26.09.17 27.09.17 2 дн с отключением 03.08.2015

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Благовар

ОСШ-110 Замена ТН-110 ОСШ. ВЗ КР 03.09.17 10.09.17 8 дн Снятая и 

отказанная

03.09.17 10.09.17 8 дн с отключением 02.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

АТ-1 ТР и ПИ АТ-1. 04:00 ТР 18.09.17 22.09.17 5 дн Исходная 18.09.17 22.09.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Затон

АТ-2 ТР и ПИ АТ-2. 04:00 ТР 11.09.17 15.09.17 5 дн Отказанная Несовмещается с АР 

АТ-1 ПС 220 кВ 

Затон 

11.09.17 15.09.17 5 дн с отключением 06.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Учалы 3 ТР ВЧЗ, ПИ КС-110 ВЛ 110 кВ Иремель – 

Учалы 3.

02:00 ТР 04.09.17 04.09.17 1 дн Исходная 04.09.17 04.09.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-3 Замена защит. ВЗ ВПр 16.09.17 23.09.17 8 дн Исходная 16.09.17 23.09.17 8 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 23.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-2 Замена защит. ВЗ ВПр 08.09.17 15.09.17 8 дн Исходная 08.09.17 15.09.17 8 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 01.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Учалы-1 Замена защит. ВЗ ВПр 01.09.17 07.09.17 7 дн Исходная 01.09.17 07.09.17 7 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 11.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1 Замена основных и резервных защит. ВЗ ВПр 16.09.17 22.09.17 7 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом АТГ-

1 ПС 500 кВ 

Смеловская 

24.09.17 30.09.17 7 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

ВЛ 110 кВ Иремель – Уйская ТР ВЧЗ, ПИ КС-110 ВЛ 110 кВ Иремель – 

Уйская.

02:00 ТР 21.09.17 21.09.17 1 дн Отказанная Отказ ЧРДУ: Не 

совмещается с 

отключением 1С 

110 ПС 

Березинская. 

Оформить заявку в 

график ремонтов на 

октябрь.

05.09.17 05.09.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Иремель

В-220 АТ-1 Для опробования отключения от вновь 

смонтированных защит ВЛ-220 кВ 

Смеловская - Иремель 1.

04:00 ВПр 22.09.17 22.09.17 1 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом АТГ-

1 ПС 500 кВ 

Смеловская

30.09.17 30.09.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

АТ-1 ТР АТ-1, ШР1 В1-220 Затон. ПИ АТ-1, ОПН-

220, 110, 35 АТ-1, замена струйных реле, 

СР с заменой ОСИ: ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-

1, первый профконтроль защит.

03:00 ТР 13.09.17 15.09.17 3 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Бугульма - 

Бекетово.  

Условия 

выполнения 

ремонта: 

температура 

наружного 

воздуха не 

более +25С; на 

ПГЭС в работе 

(резерве) не 

менее 3-х ГГ. 

04.09.17 15.09.17 12 дн с отключением 16.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В1-220 Затон ТР Ш1 В1-220 Затон. 03:00 ТР 04.09.17 15.09.17 12 дн Исходная 04.09.17 15.09.17 12 дн с отключением 25.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 СПП-1 Ремонт стоек: ОП5. 01:00 ТР 21.09.17 22.09.17 2 дн Исходная 21.09.17 22.09.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 18.12.2013

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 1-3 Ремонт стоек: ОП24, ОП25. 01:00 ТР 23.09.17 24.09.17 2 дн Исходная 23.09.17 24.09.17 2 дн с отключением 09.10.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОВ-110 1-3 Ремонт стоек: ОП36. 01:00 ТР 14.09.17 15.09.17 2 дн Исходная 14.09.17 15.09.17 2 дн с отключением 09.10.2014



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 АТ-1 СР (замена ОСИ) ТР-110 АТ-1. 03:00 СР 13.09.17 15.09.17 3 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Бугульма - 

Бекетово.  

Условия 

выполнения 

ремонта: 

температура 

наружного 

воздуха не 

более +25С; на 

ПГЭС в работе 

(резерве) не 

менее 3-х ГГ.

04.09.17 15.09.17 12 дн с отключением 28.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

В-110 АТ-2 Ремонт стоек: ОП46. 01:00 ТР 25.09.17 25.09.17 1 дн Исходная 25.09.17 25.09.17 1 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 12.12.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ШСВ-110 1-3 Ремонт стоек: ОП519. 01:00 ТР 21.09.17 25.09.17 5 дн Исходная 21.09.17 25.09.17 5 дн с отключением 24.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

3 сш-110 Ремонт стоек: ОП5, ОП14, ОП24, ОП24, 

ОП25, ОП46.

01:00 ТР 21.09.17 25.09.17 5 дн Исходная 21.09.17 25.09.17 5 дн с отключением 20.01.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

1 сш-220 ТР ШР1 В1-220 Затон. 03:00 ТР 13.09.17 15.09.17 3 дн Измененная Не 

совмещается с 

ремонтом ВЛ 

500 кВ 

Бугульма - 

Бекетово.  

Условия 

выполнения 

ремонта: 

температура 

наружного 

воздуха не 

более +25С; на 

ПГЭС в работе 

(резерве) не 

менее 3-х ГГ.

04.09.17 15.09.17 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

1 сш-110 Ремонт стоек: ОП-8, ОП17, ОП18, ОП48. 01:00 ТР 26.09.17 29.09.17 4 дн Исходная 26.09.17 29.09.17 4 дн с отключением 17.07.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ОСШ-110 2-4 СР( замена ОСИ) ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1. 

Ремонт стоек: ОП53, ОП54.

03:00 СР 04.09.17 08.09.17 5 дн Исходная 04.09.17 08.09.17 5 дн с отключением 07.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

2 сш-110 Ремонт стоек: ОП72, ОП96, ОП107. 01:00 ТР 18.09.17 20.09.17 3 дн Исходная 18.09.17 20.09.17 3 дн с отключением 28.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП1-1Т УНХ Ремонт стоек. 01:00 ТР 21.09.17 22.09.17 2 дн Исходная 21.09.17 22.09.17 2 дн с отключением 05.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП2-1Т УНХ Ремонт стоек. 01:00 ТР 13.09.17 14.09.17 2 дн Исходная 13.09.17 14.09.17 2 дн с отключением 05.12.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

НПЗ

ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ Ремонт стоек. 01:00 ТР 11.09.17 12.09.17 2 дн Исходная 11.09.17 12.09.17 2 дн с отключением 19.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ОВ-110 Для подмены В-110 МХЗ-4. ТО ТТ-110 МХЗ-

4.

02:00 ЗРР 13.09.17 14.09.17 2 дн Исходная 13.09.17 14.09.17 2 дн  без отключения 28.10.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 ЮГЭС ТО ТТ-110. 02:00 ТР 18.09.17 19.09.17 2 дн Исходная С переводом 

под ОВ

18.09.17 19.09.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 29.11.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Салават Профвосстановление РЗА. 02:00 ВПр 04.09.17 08.09.17 5 дн Исходная 04.09.17 08.09.17 5 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 СР ОР Смоленская-1.Замена ОСИ. 04:00 СР 28.08.17 01.09.17 5 дн Исходная 28.08.17 01.09.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ОСШ-110 Пробная плавка гололеда. 02:00 ПГ 29.09.17 29.09.17 1 дн Исходная 29.09.17 29.09.17 1 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

1Т В связи с заменой В-110 1Т. ВЗ ВПр 04.09.17 22.09.17 19 дн Исходная 04.09.17 22.09.17 19 дн с отключением 31.07.2015

Отклонена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-3 ТО ТТ-110 МХЗ-3. 02:00 ТР 06.09.17 07.09.17 2 дн Снятая и 

отказанная

06.09.17 07.09.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 28.05.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 МХЗ-4 ТО ТТ-110. 02:00 ТР 13.09.17 14.09.17 2 дн Исходная 13.09.17 14.09.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 06.07.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 Смоленская-1 СР ЛР, ОР-110 Смоленская-1. 04:00 СР 28.08.17 01.09.17 5 дн Исходная 28.08.17 01.09.17 5 дн с отключением 04.10.2013



Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

В-110 1Т Замена В-110 на элегазовый. ВЗ РЕК 04.09.17 22.09.17 19 дн Исходная 04.09.17 22.09.17 19 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 1 СР ЛР, ОР-110. Замена ОСИ. ТР порталов. 04:00 СР 28.08.17 01.09.17 5 дн Исходная 28.08.17 01.09.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 1 СР ЛР-110 с заменой ОСИ. Ревизия ВЧЗК. 06:00 СР 11.09.17 13.09.17 3 дн Исходная  11.09.17 13.09.17 3 дн с отключением 22.04.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 2 СР ЛР-110 Субханкулово 2. Ревизия ВЧЗК. 03:00 СР 25.09.17 27.09.17 2 дн 9 ч Исходная 25.09.17 27.09.17 2 дн 9 ч с отключением 14.04.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 3 СР ЛР-110 с заменой ОСИ. Ревизия ВЧЗК. 06:00 СР 18.09.17 21.09.17 3 дн 9 ч Исходная 18.09.17 21.09.17 3 дн 9 ч с отключением 09.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-3 СР ЛР-110 Субханкулово 3  с заменой ОСИ, 

БВР при ревизии ВЧЗК, ТО ТТ-110 

Субханкулово 3

06:00 СР 18.09.17 21.09.17 4 дн Исходная 18.09.17 21.09.17 4 дн с отключением 24.06.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-2 СР ЛР-110 Субханкулово 2  с заменой ОСИ, 

БВР при ревизии ВЧЗК, ТО ТТ-110 

Субханкулово 2

03:00 СР 25.09.17 27.09.17 3 дн Исходная 25.09.17 27.09.17 3 дн с отключением 21.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ 

Туймазы

В-110 Субханкулово-1 СР ЛР-110 Субханкулово 1  с заменой ОСИ, 

БВР при ревизии ВЧЗК, ТО ТТ-110 

Субханкулово 1.

06:00 СР 11.09.17 13.09.17 3 дн Исходная 11.09.17 13.09.17 3 дн с отключением 22.10.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-6 ТР АТ-6 и отбор проб масла, опробование 

ПЖТ, замена ОСИ на ШМ-10 АТ-6, 

установка шинной опоры ШО-110 между 

ОСШ-110 и ОР-110 АТ-6.

04:00 ТР 18.09.17 22.09.17 5 дн Исходная 18.09.17 22.09.17 5 дн с отключением 05.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-5 ТР и отбор проб масла, опробование ПЖТ; 

замена ОСИ на ШР ТН-35 АТ-5 и ШМ-35 АТ-

5; БВР при выправке стойки ДО -220 кВ.

04:00 ТР 11.09.17 15.09.17 5 дн Исходная 11.09.17 15.09.17 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ШСВ-220 Профвосстановление защит. 04:00 ВПр 04.09.17 08.09.17 5 дн Исходная 04.09.17 08.09.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-110 АТ-6 ТР ТР-110 АТ-6, ТО ТТ-110 АТ-6. 04:00 ТР 18.09.17 22.09.17 5 дн Отказанная Выполнено в 

августе

18.09.17 22.09.17 5 дн с отключением 25.07.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В-220 АТ-5 Первый профконтроль защит. 04:00 ВПр 11.09.17 15.09.17 5 дн Исходная 11.09.17 15.09.17 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

ОСШ-110 Установка шинной опоры ШО-110 между 

ОСШ-110 и ОР-110 АТ-6.

04:00 ТР 18.09.17 22.09.17 5 дн Отказанная Выполнено в 

августе

18.09.17 22.09.17 5 дн с отключением 14.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В2-500 Бугульма Профконтроль ШЭ2710-

511.Профвосстановление вторичных цепей 

ТТ.

04:00 ВПр 05.09.17 07.09.17 3 дн Исходная Совместно с 

ВЛ. 

05.09.17 07.09.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Бекетово

В1-500 Бугульма Профконтроль ШЭ2710-511. 04:00 ВПр 05.09.17 07.09.17 3 дн Исходная Совмсетно с 

ВЛ. 

05.09.17 07.09.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2 Для БПР по выправке приемных порталов. 06:00 БВР 04.09.17 05.09.17 2 дн Отказанная не совмещается с 

ремонтом Блока 1 

Кармановской ГРЭС.

04.09.17 05.09.17 2 дн с отключением 21.07.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Вывод в ремонт ф.А Р-500 с заменой на ф. 

Р Р-500. ТР и испыт. Р-500. ТР автоматики 

ПЖТ и опробование системы ПЖТ Р-500. 

04:00 ТР 03.09.17 03.09.17 1 дн Исходная 03.09.17 03.09.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Ввод в работу ф.А и вывод в ремонт ф.В Р-

500. ТР и испытания Р-500. ТР автоматики 

ПЖТ и опробование сист. ПЖТ Р-500.

04:00 ТР 16.09.17 16.09.17 1 дн Исходная 16.09.17 16.09.17 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

Р-500 Ввод в работу ф В и вывод в ремонт ф С Р-

500. ТР и испыт. Р-500. ТР автоматики ПЖТ 

и опробование сист. ПЖТ Р-500. 

04:00 ТР 25.09.17 25.09.17 1 дн Исходная 25.09.17 25.09.17 1 дн с отключением

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-110 2СШ СР  ШР ТН-2-110. 06:00 СР 11.09.17 21.09.17 11 дн Исходная 11.09.17 21.09.17 11 дн с отключением 13.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Реконструкция АУВ. 06:00 ВПр 30.08.17 01.09.17 3 дн Исходная 30.08.17 01.09.17 3 дн с отключением 10.10.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-К ТР ШР2-110. 06:00 ТР 14.09.17 15.09.17 2 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 1АТ(2АТ) 

на Кармановской 

ГРЭС при 

совмещении с ПЛ 

ремонтом Блока 1 

на Кармановской 

ГРЭС.

14.09.17 15.09.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-тяга-З ТР ШР2-110. 06:00 ТР 18.09.17 19.09.17 2 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 1АТ(2АТ) 

на Кармановской 

ГРЭС при 

совмещении с ПЛ 

ремонтом Блока 1 

на Кармановской 

ГРЭС.

18.09.17 19.09.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 08.12.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Янаул-2 Реконструкция АУВ. 06:00 ВПр 04.09.17 05.09.17 2 дн Исходная 04.09.17 05.09.17 2 дн с отключением 07.08.2015

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Замена ТТ-500 В1-500 Уфимская. ВЗ КР 18.09.17 22.09.17 5 дн Снятая 18.09.17 22.09.17 5 дн с отключением 11.12.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-110 ТР: 2 СШ 110, ШР-2-110 Гожан-1, ШР-2-110 

Гожан-2, ШР-2-110 Янаул-тяга-Зеленая, ШР-

2-110 Янаул-Красная. СР ШР ТН-2-110.

06:00 ТР 11.09.17 19.09.17 9 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 1АТ(2АТ) 

на Кармановской 

ГРЭС при 

совмещении с ПЛ 

ремонтом Блока 1 

на Кармановской 

ГРЭС.

11.09.17 19.09.17 9 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 Выполнение работ по выправке приемных 

порталов

06:00 ВПр 30.08.17 01.09.17 3 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 2АТ на 

Кармановской ГРЭС 

в ПАР при 

совмещении с ПЛ 

ремонтом Блока 1 

на Кармановской 

ГРЭС. 

30.08.17 01.09.17 3 дн с отключением 26.12.2014

Рассматривае

мая

БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Гожан-1 ТР ШР2-110. 06:00 ТР 20.09.17 21.09.17 2 дн Снятая 20.09.17 21.09.17 2 дн с переводом 

на ОВ

с отключением 07.06.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 Гожан-2 ТР ШР2-110 Гожан-2. 06:00 ТР 11.09.17 13.09.17 3 дн Отказанная Отказать, из-за 

недопустимого 

перегруза 1АТ(2АТ) 

на Кармановской 

ГРЭС при 

совмещении с ПЛ 

ремонтом Блока 1 

на Кармановской 

ГРЭС.

11.09.17 13.09.17 3 дн с переводом 

на ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 АТ-2 ТО ТТ-220 АТ-2. 02:00 ТР 02.09.17 04.09.17 3 дн Исходная 02.09.17 04.09.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

Р-500 ТР, опроб. ПТ Р-500. 04:00 ТР 17.09.17 19.09.17 3 дн Исходная 17.09.17 19.09.17 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 ТР, опроб. ПТ АТ-2, профконтроль 

автоматики охлаждения, автоматики РПН, 

профконтроль ДЗОШ-500 1 комплект.

04:00 ТР 02.09.17 04.09.17 3 дн Исходная 02.09.17 04.09.17 3 дн с отключением 12.12.2013

Отклонена Башкирское 

РДУ

ПС 500 кВ 

Уфимская

АТ-2 Отключить по стороне 220 кВ в связи с 

ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская 

00:05 ЗРР 01.09.17 01.09.17 1 дн Отказанная С 31.08.2017 по 

01.09.2017

01.09.17 01.09.17 1 дн не в транзите без отключения 12.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ШСВ-220 Профконтроль автоматики и вторичных 

цепей ТТ1, ТТ2. Профвосстановление 

комплекта РЗА.

04:00 ВПр 04.09.17 08.09.17 5 дн Исходная 04.09.17 08.09.17 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ Бекетово. 02:00 ТР 01.09.17 01.09.17 1 дн Исходная 01.09.17 01.09.17 1 дн с отключением 24.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ 

Уфимская

ТН-500 ЛСБ Бекетово ТО ТУ ТН-500 ЛСБ Бекетово. 02:00 ТР 01.09.17 01.09.17 1 дн Исходная 01.09.17 01.09.17 1 дн с отключением


