
 ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2018 (Утв)

Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 

готовност

ь, (ч, сут)

Вид 

ремонта, 

(ТР-текущий 

ремонт, ВПр- 

вынужденн

ый простой)

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Начало

Месячный. 

Время 

ремонта. 

Конец

Месячн

ый. 

Время 

ремонта

. 

Длитель

ность

Состояние 

заявки

Причина отказа Прочие 

примечания

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Начало

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Конец

Месячный. 

Заявленное 

время. 

Длительнос

ть

Условия производства 

работ

Состояние 

оборудования по 

заявке

Дата 

последнего 

кап.ремонта

Связанные 

ремонты

Группа

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-2 Опробование ШСВ-110 от защит АТ-2. 04:00 ВПр 07.12.18 07.12.18 1 дн Отказанная Отмена БСК. 07.12.18 07.12.18 1 дн с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

АТ-1 Опробование ШСВ-110 от защит АТ-1. 04:00 ВПр 06.12.18 06.12.18 1 дн Отказанная Отмена БСК. 06.12.18 06.12.18 1 дн с отключением 08.11.2013

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ШСВ-110 Замена защит. 6 ВПр 03.12.18 08.12.18 6 дн Отказанная Отмена БСК. 03.12.18 08.12.18 6 дн с отключением 22.07.2016

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

ОВ-220 Опробование защит ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак 

после замены.

02:00 ВПр 20.12.18 20.12.18 1 дн Исходная 20.12.18 20.12.18 1 дн с отключением 06.11.2014

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Аргамак

В-220 Буйская Замена защит. 11 ВПр 10.12.18 20.12.18 11 дн Исходная 10.12.18 20.12.18 11 дн с переводом на ОВ с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Ашкадар

ОСВ-220 Замена защит. 12 ВПр 19.11.18 07.12.18 19 дн Отказанная Отмена БСК. 19.11.18 07.12.18 19 дн с отключением 18.07.2018

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-2 Замена защит. 14 ВПр 10.12.18 31.12.18 22 дн Отказанная Отмена БСК. 10.12.18 31.12.18 22 дн с отключением 05.07.2014

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Белорецк-220

В-110 Белорецк-2 Замена защит. 14 ВПр 16.11.18 06.12.18 21 дн Исходная 16.11.18 06.12.18 21 дн с переводом на ОВ с отключением 05.07.2014

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Благовар

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Замена защит. 14 ВПр 03.12.18 14.12.18 12 дн Измененная Корр. БСК. 03.12.18 26.12.18 24 дн с отключением 04.08.2017

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Иремель

В-110 Уйск Замена защит. 12 ВПр 03.12.18 14.12.18 12 дн Исходная 03.12.18 14.12.18 12 дн с переводом на ОВ с отключением 06.08.2015

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар Замена основной защиты, резервных защит и АУВ ВЛ 

220 кВ Туймазы – Благовар.

14 ВПр 03.12.18 14.12.18 12 дн Измененная Корр. БСК. 03.12.18 26.12.18 24 дн с отключением 04.08.2017

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В2-220 Благовар Замена основной защиты, резервных защит и АУВ ВЛ 

220 кВ Туймазы – Благовар.

14 ВПр 03.12.18 14.12.18 12 дн Измененная Корр. БСК. 03.12.18 26.12.18 24 дн с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ 

Туймазы

В1-220 Благовар Замена основной защиты, резервных защит и АУВ ВЛ 

220 кВ Туймазы – Благовар.

14 ВПр 03.12.18 14.12.18 12 дн Измененная Корр. БСК. 03.12.18 26.12.18 24 дн с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 220 кВ Уфа-

Южная

В-220 Уфимская Замена защит. 14 ВПр 03.12.18 22.12.18 20 дн Исходная ВЛ под ОВ. 03.12.18 22.12.18 20 дн с переводом на ОВ с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Бекетово

АТ-2 Замена защит. 14 ВПр 03.12.18 22.12.18 20 дн Отказанная Отказать, из-за 

недостатка 

генерирующей мощности 

для поддержания 

допустимого перетока 

активной мощности по 

КС "Центральная часть 

энергосистемы РБ" в ПАР 

и необходимости ввода 

ГВО в Центральной части 

энергосистемы РБ на 

величину до 50 МВт в 

период отопительного 

сезона. Оформиить в 

график ремонтов на март 

2019, после окончания 

отопительного сезона.

03.12.18 22.12.18 20 дн с отключением 14.11.2016

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ТН-500 1 СШ Подключение цепей напряжения к  ДЗШ-500 2СШ 1,2 14 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Исходная 26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением



Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

ОВ-110 Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект. 01:00 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-220 Аргамак Замена защит. 11 ВПр 10.12.18 20.12.18 11 дн Исходная ВЛ под ОВ. 10.12.18 20.12.18 11 дн с переводом на ОВ с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В-110 АТ-1 Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект. 14 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением 10.10.2015

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Калино Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект. 14 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением 25.09.2014

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Уфимская Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект. 14 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением 30.10.2017



Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 Кармановская ГРЭС Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект. 14 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением 11.09.2013

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

В1-500 АТ-3 Опробование при замене ДЗШ-500 1СШ 1,2 комплект 14 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

2 СШ-500 Опробование при замене ДЗШ-500. 06:00 ВПр 11.12.18 18.12.18 8 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

11.12.18 18.12.18 8 дн с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

1 СШ-500 Опробование при замене ДЗШ-500. 06:00 ВПр 03.12.18 10.12.18 8 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

03.12.18 10.12.18 8 дн с отключением



Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

1 СШ-500 Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект. 06:00 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-2 Опробование при замене ДЗШ-500. 06:00 ВПр 11.12.18 18.12.18 8 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

11.12.18 18.12.18 8 дн с отключением 28.09.2015

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 Опробование при замене ДЗШ-500. 06:00 ВПр 03.12.18 10.12.18 8 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

03.12.18 10.12.18 8 дн с отключением 26.12.2014

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Буйская

АТ-1 Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект. 06:00 ВПр 26.11.18 12.12.18 17 дн Отказанная Отказать, из-за 

превышения МДП по 

неинструктивному 

сечению 1АТ, 2АТ 

Кармановской ГРЭС в 

ПАР и необходимости 

ввода ГВО в Редькино-

Арланском и Буйско-

Янаульском 

энергорайонах в объёме 

до 150 МВт в период 

отопительного сезона. 

Оформиить в график 

ремонтов на март 2019, 

после окончания 

отопительного сезона.

26.11.18 12.12.18 17 дн с отключением 26.12.2014

Башкирская 

сетевая 

компания

ПС 500 кВ 

Уфимская

В-220 Уфа-Южная Замена защит. 14 ВПр 03.12.18 22.12.18 20 дн Исходная ВЛ под ОВ. 03.12.18 22.12.18 20 дн с переводом на ОВ с отключением


